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Résumé 
Le développement des sources de production décentralisée, sur la base d'énergies 
renouvelables ou d'unités de cogénération, est désormais une réalité dans plusieurs pays à 
travers le monde grâce à la déréglementation du marché de l'énergie ainsi qu'aux 
évolutions technologiques des moyens de production de petite puissance. Cette production 
décentralisée se définit par opposition à la production classique centralisée qui a des unités 
de grosses puissances raccordées au réseau haute tension comme le réseau de transport ou 
de répartition. Le réseau de distribution représente le maillon du système de puissance où la 
présence de la production décentralisée est la plus attendue. 
Dans ce contexte, l'objectif de cette thèse est d'apporter des contributions scientifiques 
au domaine de l'interconnexion de production décentralisée au réseau de distribution 
électrique de type Nord Américain. Ces contributions visent les deux régimes de 
fonctionnement du réseau: le régime permanent et le régime transitoire. Elles 
comprennent: 
i) le développement d'une méthode de calcul d'écoulement de puissance et de 
traitement des déséquilibres du réseau triphasé en intégrant les productions 
décentralisées monophasées basées sur les approches de réduction de l' ordre 
d'impédance et d'identification du sens de la puissance; 
iv 
ii) la proposition d'une méthode de détection de l'îlotage d'un système multi-
source d'énergie basée sur la technique de corrélation et le signal injecté 
programmable. 
Les résultats de la thèse démontrent la pertinence de travaux de recherche concernant la 
problématique de l'interconnexion de la production décentralisée au réseau de distribution 
électrique. Cette thèse a donné lieu à plusieurs publications (Annexe A) sur les 
contributions majeures. 
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Chapitre 1 - Introduction 
1.1 Introduction générale 
La production (génération) décentralisée (distribuée, dispersée) se définit par opposition 
à la production classique centralisée qui est caractérisée par des unités de grosses 
puissances raccordées au réseau électrique haute tension. Les réseaux de distribution (qui se 
distinguent des réseaux de transport ou des réseaux de répartition par les tensions de 
fonctionnement et la puissance transitée) représentent le maillon du système de puissance 
où le développement de la production décentralisée (PD) est le plus attendu [1]. 
L'interconnexion d'unités de PD à base d'énergies renouvelables est désormais une réalité 
dans plusieurs réseaux à travers le monde. Plusieurs travaux de recherche sont consacrés à 
cette mutation. Afin de participer à cet axe de recherche, l'Institut de Recherche sur 
l'Hydrogène (IRH) a développé et a essayé avec succès un système à énergie renouvelable 
autonome basé sur la production d'hydrogène [2]. Le système est composé d'une éolienne, 
de panneaux solaires, de batteries comme dispositif de stockage énergétique tampon, de 
charges en courant continu (CC) et en courant alternatif (CA), d'un électrolyseur, de 
réservoirs d'hydrogène et d'oxygène pour le stockage, d'une pile à combustible, d'un 
module de commande, d'appareils d'interface de puissance et de nombreux capteurs. Les 
résultats expérimentaux indiquent clairement que ce système est sécuritaire et fiable. 
Cependant, l'interconnexion à grande échelle de ces systèmes aux réseaux électriques 
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pourrait créer de nombreux problèmes techniques tels que: la modification du transit de 
puissance, la variation de la tension, la perte de la stabilité du réseau, l'impact sur la 
sélectivité du plan de protection, le déséquilibre de courant et de tension, le risque de 
l'îlotage. 
Dans ce contexte, afin de contribuer au service système et à la gestion du réseau, cette 
thèse porte sur deux études en présence des productions décentralisées (PDs) : 
• la première étude, réalisée en régime permanent, porte sur l'analyse du plan de 
tension et le traitement du déséquilibre du réseau de distribution de type Nord 
Américain (réseau triphasé avec la dérivation monophasée et le neutre distribué) 
lorsque des unités monophasées de PD sont connectées; 
• la deuxième étude, réalisée en régime transitoire, porte sur la détection de l'îlotage 
du système multi-source en utilisant une méthode basée sur la technique de 
corrélation. 
1.2 Problématique de recherche 
Le réseau de distribution électrique est influencé par la connexion des PDs car il n'a pas 
été conçu pour accueillir ce type de production. Avec la présence des PDs, le réseau doit 
être en mesure, d'une part, d'accueillir des productions actives et, d'autre part, d' acheminer 
la pleine puissance quand cette production est inactive [3]-[6]. 
Il devient donc important d'évaluer les capacités d' accueil du réseau de ces unités de 
production décentralisée, en fonction notamment de la modification du transit de puissance, 
de la qualité de tension, du fonctionnement correct des appareils de coupure, de la 
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sélectivité des systèmes de protection, de la stabilité globale, du déséquilibre du réseau et 
du risque de l'îlotage. 
1.2.1 Modification du transit de puissance 
Dans l'article [7], les auteurs ont montré qu'un des premiers impacts liés à l'intégration 
des PDs dans un réseau de distribution concerne la modification des transits de puissance. 
Le réseau devient un circuit électrique actif, dans lequel les flux de puissance seront 
gouvernés non seulement par les charges, mais aussi par les sources comme illustré par la 
figure 1.1 où la flèche bleu désigne le transit de puissance . 
...... 
...... 
...... 
Charge 
MT 
...... ~ ...... 
HT: Haule Tension t t t t MT: Moyenne Tension 
BT: Basse Tension 
IV 
BT BT PD BT 
Figure 1.1. Transit de puissance en présence des PDs 
1.2.2 Variation de la tension 
Dans la référence [8], lorsque les PDs sont connectées, la tension à certains nœuds du 
réseau peut devenir supérieure ou inférieure à la limite autorisée. Dans ce travail, les 
auteurs montrent deux courbes de tension du réseau avec et sans les PDs intégrées. La 
tension du réseau est augmentée avec l'intégration des PDs (figure 1.2). Ces surtensions 
peuvent être éliminées par une adaptation de la puissance réactive générée par les PDs. 
Selon la valeur de la tension, la valeur réactive est plus ou moins importante. 
4 
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1,05 -1---------------- --- --
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O.9S-t-- - ------'!------""""""=-----""'........,---
0 ,90 ""-____ .,.;... ______ ~ ____ ...;;. 
f>O!itf! ~ource Départ moyenne tension 
Figure 1.2. Variation de la tension du réseau [8] 
1.2.3 Perte de la stabilité du réseau 
De nombreuses perturbations interviennent dans les réseaux électriques (défaut, perte 
d'une ligne, perte de synchronisme, etc.). La connexion des PDs synchrones à réseau peut 
faire apparaître ces perturbations et des oscillations de puissance entre les PDs lorsqu 'un 
défaut intervient (figure 1.3). Ces oscillations de puissance engendrent des échanges de 
puissance entres les différents départs du réseau de distribution. Ces oscillations devront 
être maîtrisées afin de ne pas provoquer une perte de stabilité [9]. Le réglage optimum des 
paramètres contenus dans les régulations peut être un moyen pour réduire ces oscillations. 
L'introduction de limiteurs de courant permet aussi de diminuer ces oscillations de 
puissance entre PDs. 
5 
:i 6 ~ r-------------r-------------r-------------, 
!"'- 5 
Figure 1.3. Durée d'oscillation en fonction de la vitesse maximale du rotor [9] 
1.2.4 Sélectivité du système de protection 
La connexIOn d' un nouveau système de production (asynchrone ou synchrone) au 
réseau provoque, en cas de défaut, une modification des courants de défaut. Cette 
modification peut affecter la sélectivité entre les appareils de protection, notamment, par la 
variation des temps de déclenchement des protections [1 OH 12]. 
La connexion d'un système de production synchrone peut provoquer des 
déclenchements intempestifs de la protection du départ où est connectée la source 
(protection 1, figure 1.4). Ces déclenchements intempestifs interviennent lorsqu'un défaut 
apparaît sur un départ adjacent (ligne 2, figure 1.4) au départ où est raccordé la PD (ligne l , 
figure 1.4). L' unité de production participe au courant de défaut (!cc) et la protection 1 
détecte le défaut. La sélectivité de la protection est ainsi mise en défaut. Ceci est d' autant 
plus vrai que le défaut est proche du poste source et que l'unité de production est 
importante (courant de défaut plus élevé). 
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Protection 1 
PD 
BT 
Protection 2 
Figure 1.4. Déclenchement intempestif du système de protection 
Parfois, la protection ampère-métrique d'un départ avec une PD ne peut détecter un 
défaut si celui-ci est loin de la protection ou si le seuil de la protection a été relevé. TI arrive 
que la protection du départ ne détecte plus le défaut car l'impédance entre le départ et le 
défaut devient plus importante que celle entre le défaut et la PD (figure 1.5). Elle ne 
détectera le défaut que lorsque la PD sera déconnectée par une protection de découplage 
[12]. 
Protection 1 
BT 
Li ne 2 
Protection 2 
Figure 1.5. Aveuglement du système de protection 
1.2.5 Déséquilibre de courant et de tension 
La présence des PDs monophasées sur les réseaux, ainsi que leur répartition aléatoire 
sur les 3 phases, entraîne le déséquilibre de courant, résultant en déséquilibre de tension. 
Ces déséquilibres comportent une composante inverse qui est néfaste pour les équipements 
du réseau surtout pour les machines triphasées connectées au réseau. Cette composante 
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génère un couple inverse ou de freinage qui diminue la puissance disponible à la sortie de la 
machine, accélérant ainsi le vieillissement et pouvant augmenter le risque de dommage 
mécanique [13]-[15]. Donc, les réglementations qui limitent l'amplitude de cette 
composante inverse sont nécessaires. Cette composante inverse est souvent évaluée et 
étudiée dans le cas de l'étude des déséquilibres. 
1.2.6 Îlotage 
a. Définition 
On parle de l'îlotage lorsqu 'une PD continue à alimenter des charges alors que le réseau 
principal est déconnecté [16] (figure 1.6). 
Zligne 
Poste Source 
Charge PD 
Figure 1.6. Îlotage du système mono-source 
b. Méthodes de détection de l'îlotage 
L'îlotage peut être intentionnel ou non intentionnel. Lors d' une opération de 
maintenance sur le réseau électrique, la coupure du réseau peut entraîner l'îlotage de 
productions. Étant donné que la perte du réseau est volontaire, l'îlot est connu et peut être 
mis hors tension par le personnel intervenant. 
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L'îlotage non intentionnel, lié à une coupure accidentelle du réseau, est d'un plus grand 
intérêt. En effet, différents risques en découlent: défaillance des équipements électriques en 
cas de dérives importantes de la tension et de la fréquence, problèmes de déphasage entre 
réseau et production décentralisée lors du ré-enclenchement après un défaut, problème de 
sécurité pour le public et le personnel de maintenance (ligne toujours sous tension). Il est 
donc primordial de détecter toute situation d'îlotage et de réduire le temps de 
fonctionnement du système îloté. 
De nombreuses méthodes de détection de l'îlotage du système mono-source ont été 
proposées dans la littérature [17]-[22]. Leur fonctionnement est basé sur les caractéristiques 
de la fréquence, de l'amplitude ou de la phase de tension au point de raccordement au 
réseau de la production décentralisée. Elles sont regroupées en trois catégories: méthodes 
passives, méthodes actives et méthodes situées au réseau. Les méthodes passives consistent 
en la surveillance de paramètres liés à la tension au point d'interconnexion au réseau. Ces 
paramètres sont: l'amplitude, la fréquence ou la phase. Le principe des méthodes actives 
repose sur une variation. Il y a donc trois paramètres qu ' il est possible de faire varier: 
l'amplitude, la fréquence et la phase du courant. La variation de l'un de ces paramètres a 
pour but de déstabiliser l'îlot qui vient de se créer afin de détecter la situation de l'îlotage. 
Les méthodes situées au niveau du réseau utilisent les signaux de télécommunication pour 
la détection de l' îlotage. 
Dans la référence [23], l'auteur a présenté une méthode active de détection de l' îlotage 
du système mono-source. Cette méthode se base sur la technique de corrélation en ajoutant 
une perturbation au point de l'interconnexion entre le réseau et la PD. Les résultats 
expérimentaux montrent que cette méthode détecte bien l'îlotage du système mono-source 
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(figure 1.7 e: l'augmentation du facteur de détection F dans le régime de l'îlotage par 
rapport le régime normal) avec les différences types de charge et la qualité de l'onde du 
système est moins influencée par la perturbation injectée. 
-----------:----------~ t 
~ r:Ni f 
(c) Sil) 
Figure 1.7. Variation du facteur de détection (F) avant et après l'îlotage [23] 
Cependant, la méthode n'est pas testée pour le système multi-source. Dans le cas de la 
connexion de plusieurs PDs au réseau, à cause de l'interférence entre les productions 
(figure 1.8), la plupart des méthodes de détection de l'îlotage du système mono-source sont 
inefficaces ou engendrent d'autres problèmes sur le réseau électrique comme: la dilution 
d'effets de la méthode de détection (figure 1.9, [24]), la dégradation de la qualité de l'onde 
électrique et l'instabilité du réseau [25]-[29]. 
t-"'T"""----r- - - -
Poste Source 
Charge P01 
--
"-, 
POn 
Figure 1.8. Interférences du système multi-source 
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Figure 1.9. Diminution du facteur d'identification de l'îlotage en fonction du nombre de PD 
[24] 
Donc, le développement d'une méthode de détection de l ' îlotage du système multi-
source qui est peu influencé par l'augmentation du nombre de PD intégrée est vraiment 
nécessaire. 
Il 
1.3 Objectifs visés 
En se basant sur les problématiques de l'interconnexion des PDs au réseau électrique 
présentées dans le paragraphe ci-dessus et afin de contribuer à la gestion du réseau, nous 
présentons les objectifs scientifiques visés de cette thèse concernant les deux régimes de 
fonctionnement du réseau triphasé en intégrant des PDs monophasées. Il s'agit du calcul 
d'écoulement de puissance, du traitement du déséquilibre [13-15] et de la détection de 
l'îlotage [16-29]. Les principaux objectifs de la thèse sont: 
i) le développement en régime permanent d'une méthode spécifique de calcul 
d'écoulement de puissance (c'est-à-dire un calcul de répartition de charge 
triphasée qui tient compte du point d'injection de puissance monophasée et qui 
donne le plan de tension sur chaque phase et à chaque nœud du réseau pour un 
niveau de production et de charge donnée), ensuite, le traitement des 
déséquilibres du réseau triphasé dus à l'intégration des PDs monophasées; 
ii) une étude en régime transitoire afin de proposer une méthode de détection de 
l'îlotage dans le cas de l'interconnexion de plusieurs PDs au réseau. 
Pour atteindre ces objectifs principaux, les sous-objectifs ci-dessous ont été réalisés: 
• développer une méthode itérative pour calculer l 'écoulement de puissance triphasé en 
tenant compte de l' injection de puissances monophasées; 
• étudier les déséquilibres dus à la connexion des PDs; 
• développer une méthode active de détection de l'îlotage d'un système multi-source; 
• simuler et valider la méthode proposée dans les cas de connexion d'une et de plusieurs 
PDs au réseau. 
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1.4 Méthodologie de recherche 
La méthodologie de recherche comprend les étapes suivantes: 
• la recherche bibliographique sur la problématique de l'interconnexion des PDs au 
réseau de distribution électrique; 
• l'établissement d'un modèle du réseau de distribution d'application de type d'Amérique 
du Nord avec les paramètres de la ligne aérienne, du câble souterrain, du 
transformateur, du poste source et de la charge; 
• la simulation du modèle du réseau établi, l'étude de l'écoulement de puissance avec les 
logiciels industriels EMTP et ETAP; 
• la modélisation d'une méthode spécifique de calcul d'écoulement de puissance du 
réseau radial triphasé de type Nord Américain en présence des PDs monophasées, la 
validation et la comparaison des résultats avec les logiciels industriels (EMTP et 
ETAP); 
• l'étude des déséquilibres dus à l'interconnexion des PDs au réseau; 
• le développement d'une méthode de détection de l'îlotage du système mono-source et 
multi-source; 
• la comparaison des résultats obtenus par la méthode proposée avec ceux présentés dans 
la littérature. 
1.5 Contributions de recherche 
Nos contributions scientifiques portent essentiellement sur les deux études, en régime 
permanent ainsi qu 'en régime transitoire, du réseau de distribution électrique triphasé de 
type Nord Américain en intégrant de la production décentralisée monophasée. 
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i) La première étude, en régime permanent, concerne le développement d'une 
méthode de calcul d'écoulement de puissance (qui tient compte du point 
d'injection de puissance monophasée et qui donne le plan de tension sur chaque 
phase et à chaque nœud du réseau pour un niveau de production et de charge 
donnée) et d'une étude du déséquilibre de tension basée sur deux nouvelles 
techniques: une technique de réduction d'ordre de l'impédance du réseau et une 
technique d'identification du sens de la puissance; 
ii) La deuxième étude, en régime transitoire, concerne la proposition d'une 
méthode de détection de l'îlotage du système multi-source basée sur la 
technique de corrélation et le signal d'injection programmable. 
1.6 Plan de la thèse 
Le chapitre 1 introduit un point de vue général sur le sujet et la problématique de 
recherche. L' objectif, la méthodologie de recherche ainsi que les contributions scientifiques 
sont également mises en lumière. 
Le chapitre 2 présente en détailla problématique de recherche de la thèse. 
Le chapitre 3 présente le modèle du réseau d'application représentant le réseau de 
distribution de type Nord Américain. Ce réseau est triphasé avec la dérivation monophasée 
et le neutre distribué. La simulation du réseau réalisée avec les logiciels industriels EMTP 
et ETAP est aussi présentée dans ce chapitre. 
Le chapitre 4 propose une méthode de calcul d'écoulement de pUIssance et de 
traitement des déséquilibres dans un réseau radial électrique triphasé en présence des PDs 
monophasées. Nous commençons par l'analyse comparative des méthodes de calcul 
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d'écoulement de puissance existant dans la littérature. Ensuite, la nécessité et le domaine 
d'application de la méthode proposée sont discutés. La validation et l'application de la 
méthode pour le trai tement du déséquilibre sont détaillées. Enfin, les études paramétriques 
pour identifier la variation de tension et le taux de déséquilibre en fonction de la puissance 
et la position des PDs sont faites. 
Le chapitre 5 et le chapitre 6 abordent, tout d'abord, les méthodes de détection de 
l'îlotage du système mono-source. Ensuite, l'inefficacité de ces méthodes, 
lorsqu'appliquées aux systèmes multi-source, est montrée. La technique de corrélation 
appliquée à la détection de l'îlotage est présentée mathématiquement. Enfin, une méthode 
de détection de l'îlotage du système multi-source basée sur la technique de corrélation et le 
signal perturbé programmable est proposée. La méthode proposée est comparée avec une 
méthode existante dans la littérature. 
La thèse est conclue par les commentaires sur l'efficacité et l'exactitude des méthodes 
proposées. Ensuite, la nécessité et le domaine d'application des méthodes développées dans 
le service système et la conduite optimale du réseau afin de maximiser le taux de 
pénétration des sources PDs et minimiser les effets néfastes sur le réseau électrique, sont 
présentées. Enfin, la perspective et les recommandations d'un système complet pour les 
travaux futurs sont suggérées. 
La figure 1.10 présente les différentes étapes de réalisation amSl que les 
correspondances avec les différents chapitres de la thèse. 
Chapitre 4 
Chapitres 1 & 2 
État de l'art 
Définition du problème 
Chapitre 3 
Établissement d'un réseau d'application 
Construction d'un modèle de PD 
Chapitre 5 & 6 
Étude en régime permanent 
Proposition d'une méthode de calcul 
d'écoulement de puissance et de traitement 
du déséquilibre 
Étude en régime transitoire 
Développement d'une méthode de 
détection de l'îlotage du système 
multi-source 
Chapitres 7 
..... Conclusions & Recommandations +-
Proposition des travaux futurs 
1 Fin 1 
Figure 1.10. Étapes de réalisation de la thèse 
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Chapitre 2 - Production décentralisée et " reseaux 
d'énergie électrique 
2.1 Introduction 
Comme conséquence de l'ouverture du marché de l'énergie, la PD se développe dans 
plusieurs pays, sur la base d'énergies renouvelables, d'unités de cogénération, installées par 
des producteurs indépendants. 
Le développement de la PD est désormais une réalité dans la plupart des réseaux du 
monde. La déréglementation du marché de l'énergie ainsi que les évolutions technologiques 
des moyens de production de petite puissance ont considérablement encouragé cette 
mutation [30). Les raisons techniques et économiques, à la base du développement de ce 
type de production, sont entre autres: 
• la disponibilité d'une technologie actuelle offrant les garanties de fiabilité pour des 
unités de 100 kW à 150 MW; 
• la production qui peut être réalisée à proximité de son utilisateur, de manière à réduire 
les frais de transport de l'électricité; 
• les rendements énergétiques élevés qUI permettent une réduction des frais de 
fonctionnement; 
• l'épuisement de ressources fossiles (pétrole, charbon, etc.); 
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• les sites pour une production de puissance réduite sont plus faciles à trouver car les 
politiques des états existent pour promouvoir les énergies renouvelables afin de réduire 
les émissions de C02. 
Cette production décentralisée se définit par opposition à la production classique 
centralisée qui a des unités de grosses puissances raccordées au réseau haute tension (HT) 
comme le réseau de transport ou de répartition (figure 2.1). Le réseau de distribution 
représente le maillon du système de puissance où le développement de la PD est Je plus 
attendu. 
Figure 2.1. Exemple de réseau électrique avec des sources de production décentralisée [31] 
Il existe dans le monde deux grands types de réseau de distribution électrique [32]-
[35] : 
• le réseau de type européen qui fonctionne avec trois conducteurs de phase, le neutre 
n'est pas distribué, la mise à la terre est faite directement ou à travers une bobine de 
Peter sen et la fréquence est 50 Hz; 
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• le réseau de type nord-américain est particulièrement important du fait de sa structure 
spéciale, puisque sa distribution moyenne tension est essentiellement monophasée. 
L'artère principale du réseau est néanmoins triphasé et le neutre est distribué et mis à la 
terre régulièrement. 
2.2 Système d'énergie renouvelable 
Les sources d'énergie renouvelable peuvent être considérées comme des unités de 
production décentralisée. Les éoliennes, les piles à combustible et les générateurs 
photovoltaïques constituent les principaux systèmes d'énergie renouvelable. 
2.2.1 Éoliennes 
Deux principaux types de générateur utilisé pour les éoliennes [36], [37]: 
• les générateurs asynchrones; 
• les générateurs synchrones. 
Dans le cas d'un générateur synchrone, afin d'assurer une fréquence fixe en sortie du 
groupe éolien, on intercale un système à électronique de puissance. 
Ainsi, nous distinguons différents types d' interconnexions: 
• Interconnexion direct au réseau 
Cette configuration permet de connecter directement les groupes éoliens au réseau, sans 
utilisation de convertisseurs statiques. Pour maintenir la fréquence constante, un système de 
réglage du calage des pales est utilisé. Pour maintenir la tension dans la limite permise, 
améliorer le facteur de puissance, et pour améliorer la stabilité face à des court-circuits ou 
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des perturbations sur le réseau à faible puissance, un SVC (Static Var Compensator) peut 
être ajoutés. 
• Interconnexion par un redresseur-onduleur 
Ce type d'interconnexion [37] est présenté par la figure 2.2. 
Redresseur Onduleur 
Figure 2.2. Interconnexion par un redresseur-onduleur 
Le redresseur à diodes (figure 2.3) présente des avantages essentiels de par sa 
simplicité, un coût moins important et moins de pertes. Son rendement peut atteindre 
99.5 % dans des conditions normales de fonctionnement. Cependant, il ne peut contrôler ni 
la tension, ni le courant [37]. C'est pourquoi, si ce type de système est utilisé, le générateur 
doit régler la tension et l' onduleur doit régler le courant. Le redresseur à IGBT (Insulated 
Gate Bipolar Transitor) apparaît comme le meilleur choix possible pour l'avenir (figure 
2.4) . 
Redresseur à dio{\es 
Figure 2.3. Système génératrice synchrone et redresseur à diodes 
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Red resseur à 1GB! 
Figure 2.4. Système génératrice asynchrone et redresseur à IGBT 
Nous distinguons aussi deux groupes d'onduleur : onduleur à thyristors et onduleur à 
IGBT. Ces deux types d'onduleur produisent des harmoniques importants, c'est pourquoi 
un filtre actif doit être utilisé. 
2.2.2 Pile à combustible 
Les piles à combustible, qui utilisent l'énergie chimique contenue dans un gaz et la 
transforme en énergie électrique, délivrent une énergie électrique continue [38]. Ainsi, dans 
la plupart des cas, les convertisseurs statiques sont inclus en vue d'alimenter des charges 
alternatives ou de les raccorder au réseau [39]. Le schéma d'implémentation est alors 
présenté par la figure 2.5 . 
Combustible 
Dispositi de 
transformation: 
Pile à 
combustible 
Convertisseur '- _c _on_v_e_rt_is_s_e_ur.....- r-Ar::::I CC/CC _ CC/CA '------V~ 
~= 
Dispositif de 
stokage 
Figure 2.5. Interconnexion pile à combustible - réseau électrique 
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Le principe de la commande d'une pile à combustible est fourni à la figure 2.6. L'organe de 
commande de l'onduleur permet en outre de contrôler la puissance fournie au réseau. Ce 
contrôle de la puissance transférée est rendu possible notamment grâce à l'utilisation d'un 
régulateur proportionnel intégral multi variable. 
Les éventuels dispositifs de stockage qui sont adjoints sur ce moyen de production ne 
participent pas directement au raccordement. Ils sont utiles pour les phases de démarrage 
(black-start). Ils peuvent également servir de stockage d'énergie du système à des fins 
d'amélioration de la qualité de la tension. De plus, ils permettent d'assurer la fourniture 
d'électricité aux systèmes de régulation et de commande en cas de défaillance de la ou des 
sources de tension principales. Ils sont ensuite rechargés par la pile en fonctionnement ou 
par le réseau. 
1'} Chaleur valorisable 
COMBUSTIBLES 
- Hydrogène, 
méthane ... 
- Oxygène, air 
1 
[
Contrôle de la J 
préparation des gaz 
CONVERTISSEUR 
CONTI NU 
ALTERNATIF 
"---.-. 
=> 
Id, lq 
[
Générati on des commandes 
des interrupteurs 
(M.L.!. ou thyristors) 
RESEAU 
ALTERN ATIF 
TRIPHASE 
« •• " •• _.~~ 
i , 
l 
i 
! 
j 
Débit d 'air i i 
Débit de combustible Ip* l Contrôle de la forme -j Id * 
'--______ -, ____ --+ _ _+ des courants Ip. la. Ir _ 
1 1 du convertisseur 
___ ----,---... i 
Contrôle de l'étage' de , 
stockage inlermédaire ! 
(condensateur, 1 
ba tterie ... ) ; 
Contrôle de la 
température de la pile 
Tp 
'-------" ; 
Contrôle du point de 1 i Iq * 
fonctionnement de la pile (débit , l Contrôle de la J ; 
de combustible, courant Ip, ' 
- selon des tables programmées 
, i 
- selon une boucle de régul ation. 
tension de la pile) ~J puissance réactive ! 
'--________ .-/ i Synoptique de commande du convertisseur i 
~ r----cc::-1 o-nP-:s;g-:-:s-g-:é-né-:-ra-:,~---::-u'-s:-~~-:-~m·'e-- -'-----. .. - .-... - -,,-.-. . --. --. _. --.. . _ ... -.- ._.--. --•. . _; 
PUÎ ssance électrique active Pa et réac ti ve Qr, Température 
Tp de la pile, Taux d 'utilisation Tx du combustible, 
Chaleur valori sable 
Figure 2.6. Principe de commande du système complet de pile à combustible [39] 
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2.2.3 Générateur photovoltaïque 
Les générateurs photovoltaïques délivrent une onde continue. Ainsi, afin de les 
raccorder à des réseaux ou à des charges fonctionnant en alternatif, nous utilisons 
différentes configurations [39], [40]: 
• La configuration la plus classique consiste à insérer, entre l' unité de production et le 
réseau, un onduleur CC/CA. 
• Pour certaines applications, une autre configuration consiste à rajouter, au niveau du 
bus continu, un étage supplémentaire de type hacheur (convertisseur CC/CC). Celui-ci 
remplace alors la commande de la tension (figure 2.7). 
Modules Convertisseu r Convertisseur <> Réseau Photovoltaïques CC/CC CC/CA 
U U 
Figure 2.7. Schéma de raccordement de modules photovoltaïques avec un hacheur 
supplémentaire 
Les onduleurs utilisés sont en général de type triphasé à IGBT commandés en Modulation 
de Largeur d'Impulsions (MU). Un module photovoltaïque se comporte de façon quasi 
identique à une source de courant dont l'intensité est directement liée à l'intensité de la 
source lumineuse. La régulation de la tension permet donc de réguler en puissance. 
Nous distinguons deux possibilités d'association de modules photo vol taïques [41] : 
• Association série: Les modules sont traversés par le même courant et la caractéristique 
résultante du groupement en série est obtenue par addition des tensions à courant donné. 
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Si les modules ne sont pas identiques, le module le plus faible subit des contraintes et 
peut ainsi être détruite. Afin d'éviter ceci, une diode dite «bypass » en parallèle est 
placée aux bornes d'un groupement élémentaire de modules en série qui limite la 
tension inverse aux bornes du groupement. 
• Association parallèle: Les propriétés de cette association sont duales de l'association 
série. Ainsi, dans un groupement de modules en parallèle, les modules sont soumis à la 
même tension et la caractéristique résultante est obtenue par addition des courants à 
tension donnée. De la même façon que pour l'association série, le module le plus faible 
du groupement subit des contraintes qui peuvent être destructives. Afin d'éviter ceci , 
nous disposons une diode connectée en série qui interdit tout courant inverse dans un 
groupement élémentaire connecté en série. 
2.3 Réseaux d'énergie électrique 
Le système électrique est structuré en plusieurs niveaux (figure 2.8) [42], assurant des 
fonctions spécifiques propres, et caractérisés par des tensions adaptées à ces fonctions. 
2.3.1 Réseau de transport et de répartition électrique 
• Le réseau de transport comme tel est l'ensemble des lignes et des postes à très haute 
tension (par exemple au Québec, les lignes à 315 et 735 k V en courant alternatif et la 
ligne ±450 kV en courant continu) servant à transporter de grandes quantités d'énergie 
sur de longues distances vers les centres de charge. Ces installations sont critiques dans 
un réseau comme le réseau québécois, où d'importants centres de production sont très 
éloignés des centres de charge. Le réseau de transport est aérien à cause des contraintes 
d' isolement à très haute tension. Étant donné le coût énorme et les contraintes 
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inhérentes aux installations de transport à très haute tension, le nombre et 
l'emplacement des lignes et des postes est limité. En fait, le rôle de ce réseau est de 
canaliser la puissance vers quelques postes régionaux où le réseau de répartition prend 
la relève. Ces réseaux sont souvent interconnectés, réalisant la mise en commun de 
l'ensemble des moyens de production à la disposition de tous les consommateurs. 
• Le réseau de répartition est généralement à plus basse tension et donc moins 
dispendieux et contraignant à installer et opérer. De plus, son rôle, comme son nom 
l'indique, est de répartir la puissance vers les centres de charges dans un rayon 
d'environ 100 kilomètres d'un poste de répartition. Le réseau de répartition est donc 
formé des lignes et des postes alimentant le réseau de distribution à partir du réseau de 
transport. Généralement, le réseau de répartition est aérien. Il existe aussi certaines 
installations de répartition souterraines. Notons aussi, que certaines entreprises grandes 
consommatrices d'énergie sont parfois branchées directement au réseau de répartition 
sans passer par le réseau de distribution (par exemple les alumineries et les papetières). 
Centres de 
production 
"Y' 1 ~ 
(-;"\ ' 
,.::; fi 1 L---1~ 
1 Poste de 
' transformation 
(élè'{aiion) 
Poste de 
transformation 
(élévation) 
Réseau de 
transport 
Poste 
inlermed iaire 
Poste de 
rlimartilion 
(ab.aissement) 
Réseau de 
répartition 
Réseau de 
clislrîbution 
// 
// 
Postes de 
distribution 
(abaissement) 
Centres de 
charge 
Figure 2.8. Hiérarchisation d'un réseau électrique [42] 
2.3.2 Réseau de distribution électrique 
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Le réseau de distribution est le réseau d' alimentation de l'ensemble de la clientèle, à 
l'exception de quelques gros clients industriels alimentés directement par le réseau de 
transport et de répartition. Nous distinguons deux sous-niveaux: le réseau à moyenne 
tension (MT: 2.4 à 46 kV) et le réseau à basse tension (BT : 110 à 600 V). De la même 
façon que pour les autres caractéristiques, la structure du réseau de distribution dépend du 
pays où l'on se trouve. Le réseau peut être radial ou maillé. Un avantage bien connu des 
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systèmes triphasés est de permettre de transporter la même quantité d'énergie avec une 
section de conducteur deux fois plus faible qu'en monophasé. Ceci faisant, la distribution 
moyenne tension dans la plupart des pays est généralement triphasée. Néanmoins, sur des 
dérivations desservant des charges faibles et dispersées, les transits étant faibles, 
l'alimentation monophasée peut être économiquement intéressante. Ainsi, nous 
distinguons, à travers le monde, différents systèmes de distribution MT [33], [43]: 
• l'ossature triphasée est composée de quatre fils et les dérivations, à distribution 
monophasée entre phase et neutre, comportent un ou plusieurs fils de phase suivant la 
puissance à desservir, plus le neutre distribué directement mis à la terre (système 
Amérique du Nord); 
• on alimente des dérivations qui peuvent être à deux fils de phase à partir d'ossatures 
triphasées sans neutre distribué (système Anglais ou Irlandais); 
• l'ossature à trois fils sans neutre distribué avec entre autres des dérivations 
monophasées à un seul fil avec retour par la terre (système Australien); 
• entièrement triphasé en ossatures et dérivations à neutre non distribué (système 
Français). 
Les réseaux Basse Tension (BT) sont généralement issus d'une source triphasée (4 fils: 
3 phase + le neutre) mais dans certains pays tels les États-Unis ou le Canada, le réseau BT 
est monophasé (2 fi ls: 1 phase + le neutre). On trouve également le réseau BT biphasé 
comme en Angleterre ou en Australie (3 fils: 2 phases + le neutre). 
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En triphasé, le neutre est pratiquement toujours distribué et mIS à la terre 
régulièrement; en monophasé, nous distribuons deux fils avec une mise à la terre régulière 
du neutre. 
2.3.3 Réseau électrique de type Nord Américain 
Le réseau électrique utilisé en Amérique du Nord se caractérise par de grandes 
distances (320000 km) et de forts contrastes de densité de consommation. C'est pour cette 
raison que l'on peut y trouver des niveaux de tension très élevés pour le réseau de transport 
(jusqu'à 765 kV). Bien qu'en Amérique du Nord on parle couramment du réseau électrique, 
il existe en réalité trois réseaux distincts ou interconnexions (figure 2.9) : l'interconnexion 
de l'est, l'interconnexion de l'ouest et la troisième interconnexion inclut la majeure partie 
des états au Sud. Les trois interconnexions sont indépendantes les unes des autres sur le 
plan électrique, à l'exception de quelques petites jonctions à CC qui les lient. À l'intérieur 
de chaque interconnexion, l'électricité est produite à l'instant où elle est consommée et 
voyage dans pratiquement toutes les lignes de transport qui lient les génératrices aux 
charges [44]. 
Le choix de la fréquence s'est définitivement porté sur 60 Hz. D'autre part, des choix 
techniques ont abouti à un réseau de distribution triphasé avec le neutre distribué, et 
régulièrement mis directement à la terre le long du réseau. Nous trouvons sur ce réseau de 
distribution des circuits d'alimentation principale en triphasé, et des branches monophasées 
MT, sur lesquelles les clients viennent directement se raccorder au moyen de 
transformateurs MTIBT, à raison d'un transformateur pour 4 à 6 consommateurs [42] , [45]. 
tnterconnexio!l ,-
de rOues: " 
/ 
/ 
/ 
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"-
Interconnexion " , 
~nterconnexio.n 
d-e l'ëst 
ERCOT " 
Figure 2.9. Carte de l'interconnexion des réseaux électriques en Amérique du Nord [44] 
• Les niveaux de tension 
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La distribution de l'énergie sur ce continent est assurée par de nombreux prestataires. 
Aussi, nous trouvons de nombreux niveaux de tension utilisés. Les niveaux de tension 
observés sont présentés dans le tableau 2-1. 
Tableau 2-1. Niveaux de tension utilisés dans le réseau électrique en Amérique du Nord 
HT 765 kV, 500 kV, 345 kV, 230 kV, 138 kV, 115 kV, 69 kV 
MT 46 kV, 34.5 kV, 27.6 kV, 23 kV, 14.4 kV, 13.2 kV, 12 kV, 7.2 kV, 4.8 kV, 2.4 kV 
BT 600V, 480 V, 240 V, 120 V 
• Le raccordement basse tension (BT) 
Le réseau de distribution consiste à deux niveaux de tension: moyenne tension (MT) et 
basse tension (BT). Nous trouvons principalement deux schémas de raccordement BT 
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possible: raccordement de résidentiel typique (figure 2.10) et raccordement des zones 
commerciales (figure 2.1 1), suivant que le client ait ou non des appareils triphasés [42] . 
Pour les installations plus petites, il devient possible d'alimenter directement en 
monophasé. Bien souvent des dérivations moyennes tension sont entièrement monophasées 
et les petits consommateurs sont raccordés à ces dérivations via un transformateur MTIBT à 
raison de 4 à 6 clients par transformateur. 
Trois phases , neutre distribué et mise à la terre, côté primaire 
A 
2400 V 4157 V 
B 
4157 V 
2400 V 4157 V 
! 2400 V 
l 
c 
N 
H1 H2 
H1 H2 H1 A A A H2 AAA AAA 
/ X(~X1 X(~X1 X3 X2 X1 
N l 1120V A 
120V 208V 208 V 
B 
120V 208 V 
c 
Trois phases , neutre distribué et mise à la terre , côté secondaire 
H1 , H2: les bomes de la bobine primaire du transformateur 
X 1, X2 , X3: les bornes de la bobine secondaire du transformateur 
Figure 2.1 0. Raccordement résidentiel 
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Trois phases, delta connexion , côté primaire 
A 
B 
2400 V 2400 V 
2400 V 
c 
H1 H2 H1 H2 H1 ÀÀÀ H2 ÀÀÀ ~ 
X311X1 X3~X1 X3~X1 
1 1 
X2 X2 X2 
A 
240V ?4nV B 
240V 
c 
Trois phases, delta connexion , côté secondaire 
H1 , H2: les bomes de la bobine primaire du transformateur 
X1 , X2, X3: les bornes de la bobine secondaire du transformateur 
Figure 2.11. Raccordement des zones commerciales 
2.4 Interconnexion de production décentralisée au réseau électrique et les 
normes en vigueur 
La condition et la performance de la connexion des PDs au réseau d'énergie électrique 
sont développées et présentées dans certaines normes des associations professionnelles, des 
orgamsmes reconnus internationalement comme: IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers), UL (Underwriters Laboratories Inc), IEC (International 
Electrotechnical Commision) et aussi les normes nationales comme : CSA (Canadian 
Standard Association), norme de Hydro-Québec, etc. 
Le tableau 2-2 présente la limite de la tension, de la fréquence et du temps de 
déclenchement d' après la norme IEEE 1547 [46] et CSA C22.2 No. 107.1-01 [47] pour la 
connexion des productions décentralisées au niveau BT du réseau de distribution électrique. 
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Tableau 2-2. Normes IEEE 1547 [46] et CSA C22.2 [47] en vigueur 
Norme IEEE 1547 Norme CSA 
Fréquence (Hz) Temps de Fréquence (Hz) Temps de 
déclenchement (s) déclenchement (cycles) 
f < 59.3 0.16 f < 59.5 6 
f> 60.5 0.16 f> 60.5 6 
Tension (% de la Temps de Tension (% de la Temps de 
tension de base) déclenchement (s) tension de base) déclenchement (s) 
V <50 0.16 V <50 6 
50 < V < 88 2 50 < V < 88 120 
110 < V < 120 1 1l0<V<137 120 
V> 120 0.16 V> 137 2 
Les figures 2.12 et 2.13 présentent la norme de Hydro-Québec [48] concernant le temps 
de déclenchement du relais de fréquence et de tension en fonction de la fréquence et de la 
tension d'exploitation au niveau MT du réseau de distribution électrique. 
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1(5) 
11 
55.5 56.5 5757.5 58.5 59 60.6 61.5 61 .7 6363.5 
Figure 2.12. Temps de déclenchement du relais de fréquence d' après la norme de Hydro-
Québec 
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t (5) 
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0,1 
Déclen . 
prohibé 
Vn 1.02Vn 
V (kV) 
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Figure 2. 13. Temps de déclenchement du relais de tension d' après la norme de Hydro-
Québec 
33 
2.5 Conclusions 
Dans ce chapitre, nous avons abordé, tout d'abord, la problématique de l'intégration des 
productions décentralisées au réseau électrique. Les systèmes principaux de l'énergie 
renouvelable (une base d'unité de la production décentralisée) comme l'éolienne, la pile à 
combustible, le générateur photovoltaïque sont également présentés. Le principe de 
fonctionnement, la façon d'interconnexion au réseau, les interfaces électroniques de 
puissance ainsi que les schémas d'implantation et de commande du système d'énergie 
renouvelable ont été aussi mis en lumière. 
Ensuite, nous avons présenté la hiérarchisation d'un réseau électrique qui comprend le 
réseau de transport, de répartition et de distribution. Le réseau de distribution représente 
une partie du système de puissance où l'intégration de PD est la plus attendue. Les 
structures, les niveaux de tension , les raccordements MTIBT des différents types de réseau 
de distribution sont décrits. Les caractéristiques du réseau électrique utilisé en Amérique du 
Nord ont également été détaillées. 
Enfin, nous avons cité les normes en VIgueur utilisées pour l' interconnexion des 
productions décentralisées au réseau électrique. Il s'agit des normes des associations 
professionnelles, des laboratoires de recherche reconnues internationalement comme: IEEE, 
UL, IEC et les normes nationales comme : CSA, d' Hydro-Québec, etc . La norme de Hydro-
Québec concernant le temps de déclenchement du relais de tension en fonction de la tension 
d'exploitation du réseau (figure 2.14) sera utilisée pour notre étude dans les prochains 
chapitres. D' après cette norme, il existe trois seuils de détection en surtension et un seuil de 
détection en sous-tension qui correspondent aux temps de déclenchement du relais . Par 
exemple, si la tension d'exploitation dépasse 2 (%) de la tension nominale du réseau, nous 
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avons 120 (s) pour se déclencher entièrement ou partiellement le réseau. Par contre, si cette 
tension dépasse 20 (%) de la tension nominale du réseau, le réseau doit être déconnecté 
dans un délai de 2 (s). 
Chapitre 3 - Modèle du 
production 
simulation 
3.1 Introduction 
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réseau d'application, de la 
décentralisée et outil de 
Le réseau de distribution électrique en Amérique du Nord est caractérisé par trois 
conducteurs de phase, un conducteur de neutre distribué et une mise à la terre. Les plages 
de tension utilisée sont présentées dans le tableau 2-1 du chapitre précédent et la fréquence 
de fonctionnement est de 60 Hz. 
Dans le but de valider la méthode proposera dans les prochains chapitres (il s' agit d'une 
méthode de calcul d'écoulement de puissance et de traitement des déséquilibres dans un 
réseau de distribution électrique de type nord-américain en présence des productions 
décentralisées), nous établissons, dans ce chapitre, un modèle du réseau d'application 
typique en Amérique du Nord. Il s'agit d'un réseau radial triphasé avec le neutre distribué 
et mis à la terre. Les caractéristiques des composants du réseau de distribution de type nord-
américain comme: les transformateurs, les lignes aériennes, les câbles souterrains, les 
niveaux de charge ont été étudiées dans le travail de la maîtrise de l'auteur [49]. Ces 
composants seront utilisés dans le modèle du réseau d'application. De plus, la modélisation 
du modèle de la production décentralisée (PD) sera également présentée. 
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3.2 Modèle du réseau d'application 
Le réseau modélisé comprend un poste source 115/23 kV, 50 MVA qui alimente une 
zone de charge. L' essentiel du réseau est en 23 kV avec le neutre distribué. L'artère 
principale du réseau est triphasée avec une partie en ligne aérienne et une partie en câble 
souterrain. Les dérivations qui sont toutes monophasées en câble souterrain, alimentent les 
divers transformateurs qui assurent le passage de la moyenne tension (MT) à la basse 
tension (BT). En général, le réseau BT est court (quelques dizaines de mètres) et chaque 
client a un départ dédié à partir du transformateur. La grande majorité de ces 
transformateurs sont de puissance 50 kV A. 
La structure du réseau est présentée par la figure 3.1. La numérotation et la distance des 
lignes sont également données dans le tableau 3-1. 
N1 
L12 
N3 N6 
L13 
N4 
L1 
N5 
Phase B 
N9 
N13 
N14 
N15 
N16 
115kV - ..... -
N11 
L21 
N12 
Phase C 
23 kV 
L2 
Poste HT/MT 
50MVA 
N2 
L11 
N17 
Phase B 
L3 
N18 
N22 
N23 -t--.-
Charge Phase A 
L 1: Ligne aérienne triphasée 477 MCM 
L2: Câble souterrain triphasé 750 MCM 
Câble monophasé 1/0 
Figure 3.1. Structure générale du réseau d'application 
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Tableau 3-1. Identification des lignes du réseau d'application 
Lignes LI L2 L3 L4 LS L6 L7 L8 
Nœuds de départ NO NI N2 N18 N19 N20 N21 N22 
Nœuds d'arrivée NI N2 NI8 N19 N20 N21 N22 N23 
Distances (m) 8790 401 80 100 124 115 90 72 
Lignes L9 LlO LU Ll2 L13 Ll4 LIS Ll6 
Nœuds de départ N23 N24 N2 NI N3 N4 NI N6 
Nœuds d'arrivée N24 N25 N17 N3 N4 N5 N6 N7 
Distances (m) 129 85 91 395 87 128 78 90 
Lignes Ll7 Ll8 Ll9 L20 L21 L22 L23 L24 L2S 
Nœuds de départ N7 N8 N9 NIO Nll N9 N13 N14 N15 
Nœuds d'arrivée N8 N9 NlO NIl N12 Nl3 N14 N15 N16 
Distances (m) 79 80 250 218 100 90 195 160 175 
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3.2.1 Ligne aérienne triphasée ACSR 477 MCM 
La ligne aérienne est de type 477 MCM ACSR (Aluminium Conductor Steel 
Reinforced), ce qui signifie que le conducteur est en aluminium, et que le diamètre de celui-
ci est de 477 MCM (soit un diamètre de 17.54 mm et une section de 242 mm2, car 1 
MCM=1000 CM=0.5 mm2). 
Les paramètres électriques du conducteur aérien 477 MCM [49] sont donnés ci-après: 
Impédance directe et inverse: 
RI=0.1224ohmlkm 
XI=0.3988ohmlkm 
Impédance homopolaire : 
RO=0.435 ohmlkm 
XO=1.314ohmlkm 
Nous avons trois conducteurs de diamètre 477 MCM pour les trois phases, et un 
quatrième de même diamètre pour le neutre (mais il est possible que dans la réalité, ce 
conducteur ait un diamètre supérieur, car les courants de défaut sont plus grands [50)). 
Chaque conducteur est défini géométrique comme la figure 3.2 [51] en tenant compte des 
données électriques du foisonnement des brins d'aluminium et d'une conversion des brins 
centraux acier en brins aluminium (figure 3.3) [52]. 
D.Sm 1.5m 
1.2m 
D.5m 
7.3m 
Sol 
Figure 3.2. Disposition géométrique des lignes aériennes 
Rayon des conducteurs: 
Rl=6.8845mm . 
R2=lL2mm 
Résistivité Al : 3E-8ohm.m 
241mm2 Al et 56mm2Acier = 245mm2 Al 
(Résistivité Aciér:44E-8ohm.m) 
Figure 3.3. Description du conducteur ACSR 477MCM 
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Une mise à la terre (de résistance équivalente 10 ohms) est modélisée environ tous les 
kilomètres, elle équivaut à une prise de terre de 30 ohms tous les 333 m. 
3.2.2 Câble souterrain monophasé 1/0 et triphasé 750 MCM 
Le câble monophasé est de type 1/0 et ses caractéristiques géométriques [52] sont 
présentées par la figure 3.4. 
rI .: 2mm 
r2 : 4.64?1m (S=55.1mm2) 
. Résistivité: 3.5E-8ohm.m 
diélectrique : Er=3.7 
r3 : 12.07mm · 
r4 .: 12.4848mm (S=32ffini2) 
r5: 15mm . 
câble à 80cm sous terre 
Figure 3.4. Description du conducteur de câble monophasé 1/0 
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Le câble principal triphasé a été modélisé par trois câbles monophasés. Ils ont chacun la 
même structure que le câble précédent, mais avec des rayons différents (figure 3.5) [52]. 
Résistivi té : 3E-8ohm.ru ' 
r3: 18.82mm 
r4.: 19.3mm 
r5 : 22mm 
câbles à 1 ru sous terre 
Figure 3.5 . Disposition géométrique du câble triphasé 750MCM 
Les paramètres électriques du câble monophasé 1/0 et du câble triphasé 750 MCM sont 
donnés dans le tableau 3-2. 
Tableau 3-2. Caractéristiques électriques des câbles monophasé et triphasé [49] 
Impédance directe et inverse Impédance homopolaire 
Câble monophasé 1/0 1.05 + j0.156 (ohmlkm) 2.136 + j0.425 (ohmlkm) 
Câble triphasé 750 MCM 0.108 + jO.127 (ohmlkm) 0.502 + j0.144 (ohmlkm) 
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3.2.3 Transfonnateur HT/MT 
Il s'agit d'un transfonnateur étoile-étoile de 50 MVA, présentant une tension de court-
circuit de 10% et des pertes cuivre à pleine charge de 100 kW. 
Dans le modèle EMTP (logiciel de simulation utilisé), cette impédance est partagée 
entre le primaire et le secondaire à part égale comme présenté dans le tableau 3-3. 
Tableau 3-3. Paramètres du transformateur HT/MT [49] 
Primaire (115 kV) Secondaire (23 k V) Primaire (EMTP) Secondaire (EMTP) 
Zbase = 264.5 (ohm) Zbase = 10.58 (ohm) 
Zcc = 26.45 (ohm) Zcc = 1.058 (ohm) 
R = 0.529 (ohm) R = 0.02116 (ohm) R = 0.264 (ohm) R = 0.01058 (ohm) 
X = 26.44 (ohm) X = 1.058 (ohm) 
L = 70.14 (mH) L = 2.806 (mH) L = 35.05 (mH) L = 1.403 (mH) 
Les impédances magnétisantes sont très élevées. Le neutre du secondaire du 
transfonnateur est mis à la terre directement et est distribué. Le neutre du primaire du 
transfonnateur est mis à la terre directement. 
3.2.4 Charges 
Les charges sont modélisées par des éléments linéaires : 
• Résistances. 
• Résistances et inductances en série. 
43 
Des hypothèses de charges cohérentes sont retenues, en fonction des conducteurs 
existants et des transformateurs MT/BT donnés. 
3.2.5 Production décentralisée 
Une représentation simple des productions décentralisées peut être faite avec une 
source de courant. La phase et l'amplitude sont choisies de telle manière à avoir l'injection 
de puissance active et réactive voulue. Quelques itérations peuvent être faites si une valeur 
précise de puissance est voulue (pour tenir compte de la légère variation locale de la tension 
engendrée par la source de courant). 
3.3 Simulation du réseau d'application avec les logiciels industriels 
3.3.1 EMTP (Electromagnetic Transients Program) 
EMTP est un logiciel industriel de simulation d'un système de puissance. Il a été 
développé et exploité par la compagnie BPA (Bonneville Power Administration) depuis 
1984, et ensuite, amélioré par Hydro-Québec. C'est un logiciel dédié pour la simulation de 
réseaux électriques en régime permanent et il utilise la méthode itérative Newton-Raphson 
dans son calcul d'écoulement de puissance. 
En effet, nous avons simulé le réseau d'application établi avec EMTP (figure 3.6). 
Chaque ligne du réseau d'application est simulée par le bloc LCC (Line Cable Constants), 
la charge est représentée par le module RLC, la source de tension et le transformateur sont 
également utilisés. La tension au nœud et le courant dans la ligne sont mesurés par les 
«scope» de tension et de courant de la librairie de EMTP. 
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Figure 3.6. Simulation du réseau d' application avec le logiciel EMTP 
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Nous avons également représenté les valeurs instantanées de la tension phase-neutre au 
côté secondaire du transformateur (NO) (figure 3.7), les courants triphasés circulant dans la 
ligne aérienne (LI) (figure 3.8) et dans le câble souterrain (L2) (figure 3.9) avec les niveaux 
de charge 50 kVA à tous les nœuds. 
La figure 3.7 montre les valeurs d'amplitude de la tension des trois phases au nœud NO 
(côté secondaire du transformateur). Elles sont quasiment égales à la tension nominale car 
le nœud NO est juste à côté du poste source et la chute de tension est quasiment nulle. 
La figure 3.8 présente les courants de trois phases circulant dans la ligne aérienne 
triphasée Ll. Le courant de la phase C est le plus important et celui de la phase B est le 
moins signifiant en raison des différents niveaux de charge à chaque phase. De plus, le 
courant de la phase C circulant dans le câble souterrain L2 est nul (figure 3.9) car ce câble 
ne transporte que la puissance pour les deux phases A et B (figure 3.1). 
Phase A Phase B Phase C 
-20~----+-----+-----~----~---+-----+----~----~----~--~ 
o 10 20 30 40 [ms) 50 
( file PORTION01-02 .pI4; x-var t) v:X0393A v:X03838 v:X0393C 
Figure 3.7. Tensions triphasées au secondaire du transformateur (NO) 
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Figure 3.8. Courants circulant dans la ligne aérienne triphasée (LI ) 
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Figure 3.9. Courants circulant dans le câble triphasé (L2) 
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3.3.2 ETAP (Electrical Transient Analyzer Program) 
ETAP est un autre logiciel spécifique de simulation du réseau électrique utilisé pour 
valider les résultats de la thèse. Il est développé et commercialisé par la compagnie on 
(Operation Technology Inc) depuis 1986. Ce logiciel est utilisé largement dans les 
domaines de l'industrie, de l'éducation et de la recherche. Il utili se la méthode matricielle 
«Newton-Raphson fast decoupled» dans son calcul d'écoulement de puissance. En effet, la 
simulation du réseau d'application avec le logiciel ETAP est présentée par la figure 3.10. 
Les lignes du réseau sont simulées par le module «cable» de la librairie du logiciel. Nous 
avons également choisi le «static load» pour présenter la charge. De plus, le réseau est 
représenté par le «Dtility swing bus» et le transformateur 50 MV A est aussi utilisé. Les 
résultats d'écoulement de puissance du réseau d'application obtenus par le logiciel de 
simulation ETAP sont donnés dans le tableau 3-4 et les figures 3.11-3.14 et comparés à 
ceux obtenus par le logiciel EMTP. 
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Figure 3.10. Simulation du réseau d'application avec le logiciel ETAP 
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3.3.3 Comparaisons des résultats obtenus par les deux logiciels (EMTP et ETAP) 
Nous présentons, dans cette section, les résultats d'écoulement de puissance du réseau 
d'application (les tensions aux nœuds et les courants dans les lignes) obtenus par les deux 
logiciels industriels de simulation EMTP et ETAP. 
Tableau 3-4. Courants (A) en valeur d'amplitude dans les lignes du réseau d'application 
(LI-L25) 
LlA LlB LlC L2A L2B L2C L3 L4 L5 
EMTP 21.32 10.68 29.65 21.32 2.68 0 21.32 18.82 16.11 
ETAP 20.85 10.44 28.78 20.85 2.63 0 20.85 18.24 15.68 
L6 L7 L8 L9 LlO Lll Ll2 L13 Ll4 Ll5 
EMTP 13.51 10.78 8.12 5.48 2.68 2.67 8.12 5.48 2.67 29.65 
ETAP 13.01 10.46 7.88 5.29 2.64 2.63 7.89 5.29 2.64 28.78 
Ll6 Ll7 Ll8 Ll9 L20 L2l L22 L23 L24 L25 
EMTP 27.01 24.35 21.67 8.11 5.49 2.67 10.91 8.22 5.48 2.68 
ETAP 26.15 23.48 20.85 7.89 5.28 2.64 10.46 7.88 5.26 2.63 
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La figure 3.11 présente la comparaison des courants circulant dans les lignes triphasées 
(LI , L2) du réseau d' application obtenus par les logiciels ETAP, EMTP. 
30 
25 
20 
Courants (A) 15 
10 
5 
o 
L1A L1B L1C 
Lignes 
IIIETAP DEMTP 1 
L2A L2B 
Figure 3.11. Courants circulant dans les lignes triphasées du réseau d' application (LI , L2) 
Les figures 3.1 2, 3.13, 3.14 présentent la comparaison des tensions aux nœuds (NO-
N25) du réseau d'application obtenus par les logiciels EMTP et ETAP. 
1,02 
0,98 
Tensions (p.u) 0,96 
0,94 
0,92 
0,9 
NOA NOB NOC N1A N1 B N1C N2A N2B N2C N3 N4 
Noeuds 
Figure 3.12. Tensions aux nœuds (NO-N4) du réseau d' application 
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N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 
Noeuds 
Figure 3. 13. Tensions aux nœuds (N5-N15) du réseau d'application 
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0,94 
0,93 
0,92 
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N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 
Noeuds 
Figure 3. 14. Tensions aux nœuds (N1 6-N25) du réseau d'application 
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.EMTP 
DETAP 
Les résultats de simulation sur le réseau d'application obtenus par les deux logiciels 
industriels EMTP et ETAP sont totalement cohérents. Les différences sont faibles (1.78 (%) 
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pour la tension et 2.15 (%) pour le courant). Donc, les résultats obtenus par ces deux 
logiciels seront utilisés pour valider la méthode proposée dans le prochain chapitre. 
3.4 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons établi un réseau d 'application représentant le réseau de 
distribution électrique utilisé en Amérique du Nord. Il s'agit d' un réseau triphasé avec le 
neutre distribué et mis à la terre régulièrement. Le réseau comporte une ligne aérienne 
triphasée, un câble triphasé et les dérivations monophasées par les câbles souterrains. Les 
caractéristiques de ses composants principaux (le transformateur, la ligne aérienne, les 
câbles, les charges et le modèle de la production décentrali sée, etc.) ont été également 
détaillées. 
Ensuite, ce réseau d'application a été simulé avec les logiciels industriels (EMTP, 
ETAP) qui utilisent la méthode matricielle Newton-Raphson dans le calcul d'écoulement 
de puissance. Les résultats des tensions aux nœuds et des courants dans les lignes obtenus 
par ces deux logiciels sont présentés et comparés entre eux. Ils sont totalement cohérents, 
les différences sont faibles (1.78 (%) pour la tension et 2.15 (%) pour le courant). Donc, ils 
seront utilisés pour valider la méthode proposée dans le prochain chapitre. 
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Chapitre 4 - Méthode proposée pour le calcul 
d'écoulement de puissance et le traitement 
des déséquilibres 
4.1 Introduction 
Le calcul d'écoulement de puissance est une étude en régime permanent du réseau 
complexe qui consiste à déterminer, en premier lieu, à chaque jeu de barres, l'amplitude et 
la phase de la tension ainsi que les puissances active et réactive injectées. Connaissant les 
tensions (amplitude et phase) aux jeux de barres ainsi que les puissances injectées (active et 
réactive), nous pouvons calculer, en deuxième lieu, les courants et les puissances dans les 
lignes et ceux fournis par les sources. En considérant un réseau comprenant «n» jeux de 
barres, nous obtenons «n» équations d'écoulement de puissance données par l'équation (4-
1) [53], [54]. 
(4-1 ) 
Où S : la puissance apparente injectée; Y : l'admittance du réseau; V : la tension au jeu 
de barres. 
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Si nous égalisons les parties réelles de part et d'autre ainsi que les parties imaginaires, 
nous obtenons «2n» équations et «4n» variables car à chaque jeu de barres, il existe 4 
variables: 
• la tension: V 
• la phase de la tension: 8 
• la puissance active injectée: P 
• la puissance réactive injectée: Q 
Pour résoudre ces équations, il faut spécifier «2n» variables et estimer, au départ, les 
«2n» autres variables. Aussi , nous distinguons des variables dépendantes et des variables 
indépendantes. 
Avant de spécifier les «2n» variables indépendantes généralement considérées, il faut 
distinguer 3 types de jeu de barres : 
• le « swing bus » ou « slack bus » ou Jeu de barres de référence où V et 8 sont 
spécifiées; 
• les « generator buses » ou jeux de barres à tension contrôlée où V et P sont spécifiées; 
• les « load buses» ou jeux de barres de charge où P, Q sont spécifiées. 
Ce sont des équations non-linéaires. Donc, il faut utiliser des méthodes itératives pour 
les résoudre. TI se trouve dans la littérature jusqu'à date deux grands groupes de 
méthode [53]: la méthode basée sur la formation matricielle et la méthode basée sur la 
configuration du réseau. 
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4.2 Calcul d'écoulement de puissance 
4.2.1 Méthode matricielle 
a. Méthode Newton-Raphson 
Cette méthode permet de résoudre «n» équations algébriques non-linéaires à «n» 
inconnues, où y représente la puissance active et réactive en fonction des variables x 
représentant les valeurs électriques comme la tension et le courant [54]. 
YI = Il (XI ,x2 , ... . . x,,) 
Y 2 =/2 (XI 'X2 '· ····x,, ) 
(4-2) 
Afin de résoudre ces équations, nous devons estimer une solution approchée au départ 
. (0) (0) (0) S· . 1 b . pour: XI ' x2 , . . . , x" SOIt XI , x2 , ... , X" . l nous corngeons ces va eurs, on 0 tIent : 
(4-3) 
(0) (0) (0) (0) (0) (0) 
YI! = 1" ( XI +&1 'X2 +&2 , ... ,X" +&" ) 
Les valeurs à ajouter aux valeurs estimées pour les corriger sont obtenues en considérant le 
développement en série de Taylor des fonctions à plusieurs variables précédentes : 
(4-4) 
Où le reste comprend les termes de dérivées supérieures. 
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Nous effectuons un développement semblable pour les autres équations. 
Si nous négligeons le reste, nous pouvons écrire: 
af) af) af) 
--
ax) aX2 aXn (0) (0 ) (0 ) Ax (0) y) - f)(x) 'X2 ' ... 'Xn ) af2 af2 af? ) 
--(0) (0) (0) Ax (0) Y2 - f 2(x) 'X2 ' ... 'XII ) ax) aX2 aXII 2 
(4-5) 
(0) (0) (0) afll afll afll Ax (0) YII - fil (x) 'X2 ' .. . ' XII ) 
--
Il 
ax) aX2 aXII 
, 1 . (0) (0) ( 0) . , • De ce resu tat, nous pouvons Isoler Ax) ,Ax2 , .•• ,Axll et obtemr apres la prelllière 
itération : 
(1 ) _ (0) + A,. (0) (1) _ (0) + A," (0) (1) _ (0) + A," (0) 
x) - x) LlA), X2 - X2 LlA 2 , ••• , XII - XII LlA II (4-6) 
Nous répétons ce processus itératif jusqu'à une précision désirée. 
L'algorithme complet de la méthode Newton-Raphson est présenté par la figure 4.1. 
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Initial 
Données initiales: 
Amplitude et phase de V i 
k = 0 (nombre de pas itératif) 
Si = -vi· · :~:7J!j 
t1p/ = P, - p'k; t1Qik = Qi - Qik 
Déterminer: Max M,k et Max t1Qik 
Oui 
Max:5 E 
Non 
Déterminer la matrice Jacobien 
Déterminer les matrices t1 Vi k+1; t1 0/+1 
k ~ kl imil€ Non 
Final 
Figure 4.1. Algorithme complet de la méthode Newton-Raphson [54] 
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b. Méthode Gauss-Seidel 
Nous considérons ci-dessous un système d'équation algébrique non-linéaire où les 
variables x représentent les valeurs électriques à calculer, soit la tension, soit le courant 
[54]. 
CIIXI + C I2 X 2 + C I3 X 3 = ri 
C21 X I + C 22 X 2 + C 23 X 3 = r2 
C31 X I + C32 X 2 + C33 X 3 = r3 
Nous isolons XI' x2 et x3 : 
(4-7) 
(4-8) 
Il faut alors estimer des valeurs de départ XI (0) ,x2 (0) ,x3 (0) . On obtient les valeurs de XI' x2 et 
X 3 après la première itération : 
Cil 
(1 ) (0) 
(1) r2 -C2I X I - C23 X 3 x2 = -=---=--'-----""--''-- (4-9) 
Nous répétons ce processus itératif jusqu' à ce que le critère de convergence soit satisfait. 
Par exemple: 
59 
/
X (k+1) - X k / < ê 
1 1 - Vi (4-10) 
OÙ k+ 1 représente l'itération courante, ê est le seuil de convergence. 
Nous pouvons accélérer une convergence, c'est-à-dire diminuer le nombre de processus 
itératif requis, ou faire converger une solution divergente en utilisant à chaque étape de 
calcul un facteur ou un coefficient de relaxation tel que: 
(k+I ) _ k + A{ (k+I ) _ k} 
X i - Xi X i Xi 
où A est le facteur de relaxation qui va pondérer les résultats. 
Nous choisissons: 
• 1 < A <2 pour accélérer la convergence 
• 0< A <1 pour faire converger une solution divergente 
La valeur de A peut différer d'une équation à l'autre, mais elle est habituellement la 
même. TI existe une valeur optimale pour un système d'équations donné. Cependant, en 
pratique, nous pouvons procéder par essai et erreur en choisissant différentes valeurs de A. 
L'accélération de la convergence devient particulièrement intéressante lorsqu'il Y a un 
grand nombre d'équations à résoudre. 
La figure 4.2 présente l'algorithme complet de la méthode Gauss-Seidel. 
Non 
k 5,k lim 
Non 
Initial 
Données initiales: 
Amplitude et phase de V i 
k = 0 (nombre de pas itératif) 
Oui 
- .. , 1 [' -iQ i-' --'" .... --,] \' , -Y.~- f.-, r , v l - J~ ,Y v v J 
Oui 
Non - , 
max6V, < E 
Final 
Vérifier 
Q,> Q~ .. =:>Q, =Q~" 
, < Q_., =:>Q, =Q~ 
Figure 4.2. Algorithme complet de la méthode Gauss-Seidel [54] 
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4.2.2 Méthode basée sur la configuration du réseau par la division des couches 
Cette méthode utilise la configuration du réseau radial au lieu de la formation 
matricielle du réseau pour résoudre les équations non-linéaires [55], [56]. 
a. Numérotation des nœuds et des branches 
Dans l'article [56], les auteurs ont montré un réseau radial de distribution électrique 
avec n nœuds, b branches et une poste source (figure 4.3). Dans cette structure, le nœud le 
plus proche du poste source de la branche L est numéroté LI et l'autre nœud est numéroté 
L2. 
Poste Source 
Figure 4.3. Numérotation des nœuds 
Les branches dans les couches sont numérotées à partir de poste source comme montré 
sur la figure 4.4. 
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Poste Source 
Couche 1 
Couche 2 
Couche 10 
Figure 4.4. Numérotation des branches et des couches 
b. Algorithme de résolution 
• Dans le pas itératif k, le courant injecté au nœud i est calculé. 
• Dans le pas itératif k, nous commençons par la branche dans la dernière couche vers 
la branche dans la première couche connectée au poste source. Le courant dans la 
branche L est calculé. 
• En commençant par la branche dans la première couche vers la branche dans la 
dernière couche, dans chaque branche L, la tension au nœud L2 est calculée par la 
tension au nœud LI et le courant dans la branche est calculé. 
Nous répétons les calculs jusqu 'à la convergence souhaitable. 
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4.2.3 Analyses comparatives des méthodes de calcul d'écoulement de puissance et 
nécessité de développement d'une nouvelle méthode 
Les deux méthodes itératives matricielles (Gauss-Seidel et Newton-Raphson) présentées 
dans les sections ci-dessus sont robustes et applicables sur tous les types de réseau (réseau 
radial, maillé, etc.). Cependant, elles sont parfois complexes et les convergences sont 
longues pour les réseaux simples. Le nombre de processus itératifs requis avec la méthode 
de Newton-Raphson utilisant la matrice des admittances est pratiquement indépendant du 
nombre «n» de jeux de barres. Le temps de calcul avec la méthode de Gauss-Seidel 
augmente presque proportionnellement avec le nombre de jeux de barres. Par ailleurs, le 
temps de calcul des éléments du Jacobien est assez long et le temps par processus itératif 
est considérablement plus long par la méthode de Newton-Raphson. Le tableau 4-1 
présente le nombre de processus itératifs par les deux méthodes en fonction du nombre de 
jeux de barres. 
Tableau 4-1. Nombre de processus itératifs en fonction du nombre de jeux de barres 
Nombre de jeux de barres Gauss-Seidel avec un Newton-Raphson 
facteur d'accélération 1.7 
14 24 4 
30 33 4 
57 59 4 
92 80 4 
113 92 4 
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De plus, nous rencontrons également une grande difficulté dans la modélisation des 
productions décentralisées monophasées intégrées au réseau électrique triphasé, surtout 
dans les études paramétriques lorsque la puissance et la position des PDs varient. 
Une autre méthode basée sur la division des couches est également présentée. Cette 
méthode utilise la configuration du réseau au lieu de la formation matricielle dans son 
calcul. Cependant, le point faible de cette méthode est qu 'elle ne peut pas tenir compte des 
sources décentralisées connectées au réseau. Aussi, les auteurs traitent seulement le 
problème de réseau monophasé. 
Dans ce contexte, afin d'accomplir les points faibles et d' améliorer les performances 
des méthodes existantes comme: les difficultés de la modélisation des PDs, les complexités 
dans le calcul des méthodes matricielles et aussi la prise en compte de l' intégration des PDs 
monophasées au réseau triphasé, nous proposons, dans le prochain paragraphe, une 
méthode qui se classe dans le groupe des méthodes de configuration du réseau. Elle permet 
de calculer l'écoulement de puissance et de traiter les déséquilibres dans un réseau radial 
triphasé électrique en tenant compte des productions décentralisées monophasées intégrées. 
Cette méthode se base sur l'approche de la réduction de l'ordre d' impédance propre et 
mutuelle du réseau et d'identification du sens de la puissance. 
4.3 Proposition d'une méthode basée sur la technique de réduction de l'ordre 
d'impédance du réseau et la technique d'identification du sens de la 
puissance 
La méthode proposée qui se classe dans le groupe des méthodes de configuration du 
réseau, consiste à deux techniques: Ci) une technique de réduction de l'ordre d' impédance 
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propre et mutuelle du réseau et (ii) une technique d'identification du sens de la puissance. 
Cette méthode permet de calculer l'écoulement de puissance, de déterminer les 
composantes symétriques (directe, inverse, homopolaire) de la tension et du courant du 
réseau et de traiter les déséquilibres de la tension et du courant qui ne peuvent pas se faire 
avec les méthodes matricielles existantes. La figure 4.5 présente le diagramme de la 
méthode proposée. Il s'agit d'une combinaison de la technique de réduction de l' ordre 
d'impédance du réseau et de la technique d'indentification du sens de la puissance qui est 
résolue par trois étapes itératives. Cette méthode est expliquée analytiquement et 
programmée dans l'environnement Matlab. La qualification de la méthode est effectuée par 
la comparaison des résultats de calcul d'écoulement de puissance obtenus par la méthode 
proposée avec ceux obtenus par les logiciels de simulation (EMTP et ET AP) qui utilisent la 
formation matricielle dans leur calcul. De plus, une fois la méthode proposée validée, nous 
l'utilisons, ensuite, pour le traitement des déséquilibres du réseau triphasé dus à 
l'interconnexion des PDs monophasées. 
Identification 
du sens de la 
puissance 
Structure du réseau 
Donnée statique 
Environnement MATLAB 
Écoulement de 
puissance 
Qualification de la 
méthode 
il 
Études des déséquilibres 
matricielle 
Figure 4.5. Diagramme de la méthode proposée 
4.3.1 Réduction de l'ordre d'impédance propre et mutuelle du réseau 
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Le réseau de distribution électrique de type nord-américain est caractérisé par trois 
conducteurs de phases, un conducteur de neutre distribué et mis à la terre régulièrement. 
Les impédances propre et mutuelle complètes du réseau sont présentées à la figure 4.6. 
Elles sont représentées par la matrice de l'impédance de l'ordre (5x5). Afin de traiter les 
déséquilibres du réseau triphasé dus à l' intégration des PDs monophasées, il faut connaître 
les composantes directe et inverse de la tension ainsi que du courant. De plus, pour calculer 
ces composantes, nous devons nous baser sur les composantes symétriques de l'impédance 
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du réseau. Donc, cette section présente la technique de réduction de l'ordre d'impédance 
complète (5x5) du réseau à l'ordre des composantes symétriques (3x3). 
Va 
, 
\ 
\ 
1 
\ Zat 1 
ln Zn 1 1 
.. 1 ~It 1 
Zt of 
Figure 4.6. Impédances propre et mutuelle du réseau élémentaire de type nord-américain 
La matrice des impédances complète est une matrice de l'ordre (5x5) (équation 4-11 ) 
Za Z ab Zac Z an Z at 
Zba Zb Zbc Z bn Z bt 
Z= ZCG Zeb Zc Z cn Z et (4-11) 
Z"a Znb Znc Z" Zm 
Z ta Ztb Ztc Zm Z t 
Où: 
Z a , Z b ' Z e : impédances propres (Z p ) 
Zn' Zt : impédances du neutre et de la terre 
Zij (i =1; j) : impédances mutuelles (Z/II ) 
Afin de vérifier si le courant de retour circule principalement dans le conducteur du 
neutre ou de la terre. Nous avons simulé le réseau élémentaire (figure 4.6) avec les 
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paramètres de charge (phase A-neutre), les valeurs de l'impédance mise à la terre et du 
neutre variables (figure 4.7, tableau 4-1). 
la 
~~~b~ __ ~~~~~~==l1~~~ 
"r le 
ln 
lmise à terre 
lm ise à te rre lterre 
Figure 4.7. Simulation du réseau élémentaire pour déterrnjner le courant de retour 
Tableau 4-2. Courant de retour en fonction de l' impédance du neutre et de la terre 
Z_neutre (n) Z_terre (n) Ctotal (A) Cneutre (A) Cterre (A) 
O.l8+jO.881 2eS 73 ,SlS 73,S14 0,004 
1O*(0.18+jO.881 ) 200 72,869 72,346 O,SlS 
SO*(0 .18+jO.881) 0.1 73,044 68,007 S,103 
Les résultats de simulation montrent que le courant de retour circule essentiellement par 
le conducteur de neutre (colonne violette de la figure 4.8). 
Courant (A) 40 
30 
20 
10 
o ~tb:::::!!! 
Z terre 1/1 O'Z terre 
Impédance mise à la terre 
1/100'Zterre 
1 [J 1 total phase III retour par neutre [J 1 retour par terre 1 
Figure 4.8. Courant de phase et courant de retour 
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Donc, nous pouvons maintenant réduire l'ordre d'impédance complet à l'ordre (4x4) 
en négligeant le conducteur de terre. Le schéma équivalent du réseau réduit est présenté par 
la figure 4.9. 
Figure 4.9. Impédances propre et mutuelle du réseau réduit 
Z an' Z bn' Z en =Z, nous pouvons établir les équations de tension en phase suivant: 
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(4-12) 
En appliquant la transformation symétrique, nous pouvons transférer la tension en phase 
aux composantes symétriques (directe, inverse et homopolaire). 
VI Va 
V2 =F* Vb (4-13) 
Va Vc 
Où: 
VI' V2 , Va : composantes directe, inverse et homopolaire de la tension 
Va' Vb , Vc : tensions des phases 
F: matrice de transfert qui est définie par équation 4-14. 
(4- 14) 
A ' 1 J3. vec operateur a = -- + -.1 
2 2 
Nous pouvons présenter graphiquement la décomposition des valeurs en phase non-
symétriques aux composantes symétriques (figure 4.10). 
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Va 
VaO VbO 
+ +; 
Vc 
3 phases non-symétriques Directe Inverse Homopolaire 
Figure 4.10. Décomposition des valeurs en phase aux composantes symétriques 
En combinant les équations (4-12), (4-13), (4- 14), nous pouvons écrire les composantes 
symétriques de la tension phase A sous forme: 
(4- 15) 
= l aD (2 p + 32" + 22m - 62) 
(4-16) 
(4-l7) 
Finalement, nous déduisons les composantes directe, inverse et homopolaire de 
l'impédance du réseau pour intégrer à notre algorithme: 
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z -z -z 
,- P III (4-18) 
4.3.2 Identification du sens de la puissance 
Nous avons présenté la première contribution de la méthode proposée concernant la 
technique de réduction de l'ordre d' impédance complète (5x5) à l'ordre des composantes 
symétriques (3x3) dans la section précédente. Nous présentons, dans cette section, la 
deuxième contribution de la méthode proposée reliant la technique d'identification du sens 
de la puissance et l'intégration de la matrice de l'impédance réduite (ordre 3x3) dans les 
calculs d'écoulement de puissance et du traitement des déséquilibres. 
Principe: 
En exploitant la structure arborescente d'un réseau de distribution, nous constatons qu'il 
est possible de déterminer directement le sens de la puissance grâce à la configuration 
radiale du réseau. Afin de calculer l'écoulement de puissance (les tensions aux nœuds et les 
courants de phase dans les lignes puis leurs composantes symétriques), nous estimons, tout 
d'abord, la tension de la phase à chaque nœud égale à sa valeur nominale. Ensuite, en 
connaissant la puissance injectée au nœud, nous calculons les valeurs des phases (A, B, C) 
et des composantes symétriques (directe, inverse, homopolaire) des courants injectés à 
chaque nœud (étape 1). Les valeurs symétriques des courants circulant dans les lignes sont, 
ensuite, calculées (étape 2). Enfin, les chutes de tension et les tensions réelles des phases 
(A, B, C) à chaque nœud sont traitées (étape 3). 
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Nous répétons les pas d ' itération jusqu 'à ce que le système converge vers un état stable. 
En effet, les étapes itératives de calcul sont les suivantes: 
• Une première estimation de la tension V égale à sa 
Étape 1 
valeur nominale V n, permet de calculer toutes les 
injections de courant aux nœuds en valeur des phases 
et, ensuite, en valeur symétrique; 
- *(0) 
- (0) - - (0) S i (abc) - (0) - (0) 
V; (abc) = V Il; 1 i(abc ) = - *(0) ; 1 ; (012) = F.I i(abc) 
V i (abc) 
(4-19) 
• En partant des nœuds extrémités, nous calculons les 
courants dans les lignes en valeur symétrique; 
Étape 2 
11/ _ - (k) Lil = 0 ~ I ij(0 12) (4-20) 
1=1 
• À partir du poste source, où nous supposons que la 
tension est constante et connue, nous calculons les 
chutes de tension à travers les différentes branches en 
Étape 3 
valeur symétrique et, ensuite, en valeur des phases, ce 
qui fournit des nouvelles estimations des tensions aux 
nœuds; 
- (k ) - (k) - (k) - (k) - (k) 
~V ij(012) = 1 ij(012) .z ij(012 ) ; ~V ij(abc) = Fi"" .~V ij(012) ; (4-21) 
- ( k ) - (k- I) - (k) 
V, (abc) = V J(abc) -ll V 'J(abc); 
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Une fois le nouveau plan de tension calculé, nous répétons les étapes d'itérations 2-3 
jusqu'à ce que le système converge vers un état stable (différence du plan de tension entre 
deux itérations successives inférieure à un certain seuil fixé V ~~;bC) -V ~~:~;) < ê) (4-22). 
La méthode proposée en combinant les deux nouvelles techniques (technique de 
réduction de l'ordre d' impédance et technique d'identification du sens de la puissance) 
permet de calculer le réseau radial triphasé électrique en régime permanent (l'écoulement 
de puissance) en tenant compte de l'intégration des productions distribuées monophasées. 
De plus, l' intégration du transfert des valeurs de phase (A, B, C) de courant et de tension en 
valeurs symétriques (directe, inverse, homopolaire) dans la boucle itérative de la méthode 
proposée permet de traiter les déséquilibres. Ces derniers ont besoin de ces composantes 
directe et inverse de tension et qui ne peuvent pas se faire avec les méthodes matricielles. 
Exemple de réalisation des étapes sur le réseau d'application: 
Nous utilisons maintenant le réseau d'application (figure 3.1) pour expliquer clairement 
les étapes d' identification du sens de la puissance qui consistent à l'orientation du courant 
vers le poste source et le processus de calcul de tension aux nœuds. 
Tout d'abord, nous mettons tous les nœuds extrémités (c'est-à-dire les nœuds qui n'ont 
qu'un seul voisin) dans une liste (N5, N12, N16, NI7 , N25). Ensuite, nous prenons le 
premier nœud dans cette liste (N5), nous visitons son voisin (N4) et nous marquons la ligne 
connectant entre ces deux nœuds avec le sens vers le nœud voisin (N4). Nous regardons 
présentement les lignes connectant au N4 : 
• S'il n'y a qu 'une ligne n'est pas marquée, nous continuons de marquer cette ligne avec 
le sens vers le nœud voisin de N4 (nœud N3) . Le nœud N4 est maintenant considéré 
comme un nœud d' origine. 
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• S' il Y a plus qu'une ligne n'est pas marquée, nous arrêtons et nous prenons le deuxième 
nœud dans notre liste des nœuds extrémités (NI2). 
Nous répétons le processus précédent pour tous les nœuds extrémités dans la liste et nous 
pouvons finalement orienter le courant des nœuds extrémités vers le poste source (figure 
4.11). Ensuite, nous suivons le même cheminement avec le sens inverse de poste source 
vers les nœuds extrémités pour déterminer le processus de calcul de tension aux nœuds. Les 
étapes d'identification du sens de la puissance sont déterminées. 
115 kV 
Poste HTiMT 
50 MVA 
23 kV 
1----
1 
y 
--- -- - + 
Nl N2 
. 
· 
r 
y t . 
· T : N18 N3 t · · t t · N7 t 
N4 
· t N17 N19 · l · · t · N8 · 
· f · · + N5 · N20 · t · · · ..-'t 
-
N21 : 
N9 t 
· r'" ~ i N22 t · f · y Nl0 . N13 . t t , i Nll Y N23 , 
" 
, i , N14 
r 
t l ,,,; N24 , t + N25 , , 
, 
t 
_ l 'orientation du courant vers le poste source 
•• _ •• _.+- le processus de calcul de tension aux noeuds 
Nœud extrémité 
Figure 4.11. Identification du sens de la puissance 
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4.3.3 Diagramme de l'algorithme proposé 
Nous présentons, dans cette section, l'algorithme complet (figure 4.12) de la méthode 
proposée. Les deux contributions liées à cet algorithme et présentées dans les sections 
précédentes sont le calcul d'écoulement de puissance le traitement des déséquilibres dans 
un réseau de distribution électrique triphasé de type nord-américain en intégrant les PDs 
monophasées. 
Configuration du réseau 
Chercher les nœuds extrémités 
Trouver le sens du courant 
k = 0 (estimation initiale) 
- °(0) 
- (0) - - ( 0 ) S i ( abc) - ( 0) - (0) 
V i (abc) = V n; 1 i (obc) = _ .( 0 ) ; 1 ; ( 0 12) = F * 1 ;( abc ) 
Non 
V ; ( abc) 
m : - (k) - (KI - (k ) - (k) 2: li = 0 => 1 ij(OI2); tl.V ij(0I2) = L j(OI2 1 * Z ij(OI2) ; 
1=1 
- (k) - (k ) - I l) - ( ' - 1) - t' ) 
tl. V ij(O I2) = F.n, * tl. V ij(OI') ; V i(abe) = V j(abe) - tl. V ij(abe) ; 
-k - k-[ 
Vi(abc) - Vi(abc) < ê 
Convergence 
Figure 4.12. Algorithme complet de la méthode proposée 
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4.3.4 Calculs numériques détaillés d 'un réseau simple 
Nous considérons un réseau simple (figure 4.13) avec la puissance des charges = 50 
kV A et le facteur de puissance cos cp = 0.98. 
Figure 4.13. Réseau simple 
Réduction de l'ordre d'impédance : 
Après l'étape de réduction de l'ordre d' impédance, nous pouvons déterminer les 
composantes symétriques (directe, Inverse, homopolaire) de l'impédance des lignes du 
réseau simple comme: 
Ligne triphasée 1 : 
( 
1.12+ j3 .651 ] 
21(01 2) = 1.12+ j3.651 
3.982 + j12.029 
Ligne triphasée 2 : 
(
0.035 + jo.041] 
2 2(01 2) = 0.035 + jO.041 
0.164 + jO.047 
(4-23) 
(4-24) 
Lignes monophasées 3, 4, 5, 6 : 
(
0.2572 + jo.038] 
Z 3,4,5.6(0 12) = 0.2572 + jO.038 
0.2572 + jO.038 
Identification du sens de la puissance : 
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(4-25) 
Ce processus permet de trouver le sens de la puissance des nœuds extrémités vers le 
poste source (figure 4.14, flèche rouge) et le sens inverse de calcul des chutes de tension 
ainsi des tensions aux nœuds (figure 4.14, flèche verte) 
Poste Source 
50MVA 
: .... · .. · .... · .. · .... · .. ·L1· .... · .. · NO 
, ...............• 
..-.. _ .. _._ .. _ .. _._ .. _ .. _. __ ._ .. _._ .. _ .. _ .... _, 
• 
.. L2 ........................ , : 
N2---.... -t"'P"'I'" 
N6 
N3 ~43~", 1 j 
~ Phase C Phase A 
N4 ' 
Phase B 
Figure 4.14. Identification du sens de la puissance du réseau simple 
Nous présentons ci-dessous les étapes de calcul de la première itération : 
Étape 1 
Cette étape permet de calculer tous les courants injectés aux nœuds en valeur des 
phases et en valeurs symétriques. Supposons que les puissances à chaque charge sont 
pareilles et la tension à chaque nœud est égale à la tension nominale dans cette première 
itération, les courants injectés aux nœuds sont calculés: 
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-J -J "S 4 = 49000 - j9800 = (20609 ~ 000521J 
3(0 12) = 4(0 12) = - . 18779 J 
V 4(0 12) 0 
(4 .. 26) 
- S 5 __ 49000 - j9800 -- ( 00 J J 5(012) = -_-. -
V 18779 5(012) 20609 - j0052l 
(4 .. 27) 
1 6(0 12 ) = ........,....~ _6 _ = 49000 - j9800 = 0 - . (2
0609 - j0052lJ 
V 6(0 12) 18779 0 
(4 .. 28) 
En utili sant la matrice de transfert F, nous pouvons transférer les valeurs des phases aux 
valeurs symétriques: 
- - - - - -
J 3(0 12) = F * J 3(abc) = J 4(0 12) = F * J 4(abc ) = J 5(012) = F * J 5(abc) 
[
20609 - j0052lJ 
= J 6(012) = F * J 6(abc) = J (01 2) = 20609 - j00521 
20609 - j00521 
Étape 2 
(4 .. 29) 
(4 .. 30) 
En se basant sur l ' identification du sens de la puissance, nous pouvons déterminer les 
courants en valeur symétrique circulant dans les lignes du réseau: 
- - - -
J L2(012) = J L6(0 12) = J 6(0 12) = J (0 12) ; (4 .. 31 ) 
- - -
J L5 (012) = J 5(0 12) = J (012) ; (4 .. 32) 
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- - -
1 L3(01 2) = 1 4(012) + 1 3(012) = 2 * 1 (012 ) ; (4-33) 
- - - - -
1 L I(012) = 1 L3(0 12) + 1 L2( 01 2) + 1 L5(012) = 4 * 1 (0 12) ; (4-34) 
Étape 3 
Connaissant les courants circulant dans les lignes, nous calculons maintenant les chutes 
de tension dans les lignes et les tensions de phase et symétrique à chaque nœud pour cette 
première itération: 
• Calcul VI 
(
4.0678 - j40.44] 
~V L1 (012) = 1 LI (012) * Z 1(0 12) = 4.0678 - j40.44 
16.44 - j133 .86 
(
8.191- j71.579] 
~V L I(abe) = Finv * ~V LI (012) = 4.124 - j31.14 
4.124- j31.14 
(
18771 + j71.579] 
VI (abe) =V O(abe) -~VLI (abe) = 18775+ j31.14 
18775+ j31.14 
• Calcul V 2 
(
0.0699 - jO.1252] 
~V L2 (012) = 1 L2(012) * Z 2(012 ) = 0.0699- jO.1252 
0.403 - jO.208 
(
0.1811- jO.1529] 
~ V L2(abc) = Finv * ~ V L2(01 2) = 0.111 2 - jO.0277 
0.1112 - jO.0277 
(4-35) 
(4-36) 
(4-37) 
(4-38) 
(4-39) 
(18770+ j71.3J 
V 2(abc) =VI (abc) -llV L 2(abc) = 18775+ j31.1 
18775 + j31.1 
• Calcul V 3 
(
1.302 - j0.466J 
llV L3(0 12) = 1 L3 (01 2) * Z 3(012 ) = 1.302 - j0.466 
1.302 - j0.466 
V 3(b) = V 2(b) -llV L3(b ) = 18774+31.56i 
• Calcul V 4, V 5, V 6 
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(4-40) 
(4-41 ) 
(4-42) 
(4-43) 
Ainsi de suite, nous appliquons le même processus pour les calculs des autres tensions 
aux nœuds du réseau. Une fois que toutes les tensions aux nœuds sont déterminées, la 
première itération est finie, nous utilisons les valeurs de tension et de courant calculées 
dans cette itération pour les calculs dans la prochaine itération. 
Le système converge après deux processus itératifs avec le seuil de convergence 
4.3.5 Validation de la méthode avec le réseau d'application 
Afin de valider la méthode proposée, nous comparons les résultats des courants 
circulant dans les lignes triphasées (figure 4.15) et monophasées (figure 4.16, 4.17) du 
réseau d'application obtenus par les logiciels industriels ETAP, EMTP et ceux de la 
méthode développée. 
30 
25 
20 
Courants (A) 15 
10 
5 
o 
L1A L1B L1C 
Lignes 
L2A 
1 El Méthode développée III ETAP El EMTP 1 
L2B 
Figure 4.15 . Courants circulant dans les lignes triphasées (L1-L2) 
Courants (A) 
25 
20 
15 
10 
5 
o 
L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 
Lignes 
ID Méthode développée 11'1 ETAP 0 EMTP 1 
Figure 4.1 6. Courants circulant dans les lignes monophasées (L3-L1 1) 
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ID Méthode proposée .. ETAP 0 EMTP 1 
Figure 4.17. Courants circulant dans les lignes monophasées (L12-L25) 
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Les résultats obtenus par la méthode développée et les logiciels industriels ETAP, 
EMTP sont tout à fait cohérents. Les erreurs maximales et minimales du courant sont 
respectivement de 0.92(%) et 1.21(%), celles de la tension sont respectivement de 1.42(%) 
et 1.19(%). La méthode étant ainsi validée, nous pouvons l'utiliser dans le traitement de 
déséquilibre ci-après. 
4.4 Traitement du déséquilibre de tension en utilisant la méthode proposée 
4.4.1 Qualité de l 'onde du réseau en présence des PDs 
La présence des productions décentralisées monophasées sur le réseau, ainsi que leur 
répartition aléatoire sur les 3 phases, entraîne de la variation de tension et des déséquilibres 
de courants, résultant en des déséquilibres de tension. Ces déséquilibres comportent une 
composante inverse qui est néfaste pour les équipements du réseau surtout pour les 
machines triphasées connectées au réseau. Cette composante génère un couple inverse ou 
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de freinage qui diminue la puissance disponible à la sortie de la machine, accélérant le 
vieillissement et pouvant augmenter le risque de dommage mécanique [57]. 
Afin de qualifier le niveau de déséquilibre, nous avons utilisé une quantité dite le taux 
de déséquilibre. Elle est définie par le rapport entre la composante inverse et la composante 
directe: 
/ 2 /(%) =-*100(%) 
1 / 
1 
Où: 
/ i(%) : taux de déséquilibre du courant 
/ 2 : composante inverse du courant 
/ 1 : composante directe du courant 
v? Vi (%) = -- * 100(%) 
VI 
Où: 
Vi (%) : taux de déséquilibre de la tension 
V2 : composante inverse de la tension 
VI : composante directe de la tension 
(4-23) 
(4-24) 
La méthode proposée, base sur la technique d ' identification du sens de la puissance et 
la technique de réduction de l'ordre d 'impédance, est utilisée pour déterminer la variation 
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de la tension et les déséquilibres de courants et de tensions dans le réseau triphasé 
électrique induits par l'intégration des productions décentralisées monophasées. 
4.4.2 Études paramétriques: variation de puissance et de position géographique des 
productions décentralisées 
Afin d'analyser l'influence de l'intégration des PDs monophasées sur la qualité de la 
tension du réseau triphasé, nous avons fait une étude paramétrique en variant la puissance 
et la position géographique des PDs. Les figures 4.18 et 4.19 présentent respectivement la 
variation de la tension du réseau en fonction de la position et de la puissance des PDs. Nous 
trouvons que la tension du réseau est peu influencée par la position des PDs lorsque leurs 
puissances sont moins importantes, elle reste toujours dans la limite autorisée (figure 4.18). 
Cependant, cette tension devient signifiante avec l'augmentation de la puissance des PDs. 
Elle dépasse la limite supérieure (figure 4.19) lorsque la puissance des PDs atteint la valeur 
de 7.5 MVA (soit 15 % de la puissance totale du réseau). De plus, le taux de déséquilibre 
de tension Vi (%) du réseau triphasé en fonction de la puissance des PDs est montré 
également à la figure 4.20. 
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::i. 1,~ 
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:: 1,03 
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= ~ 1, 01 
0,99 
, 
« 
s 
~,~ ~rf> ~C1" ~~ ~0 ~ ~ ~~ ~,~ ~~ ~,~ ~,~ 
Noeuds 
-+- Seuil Max --- Sans PD 
PDs 25 kVA toute charge Il PDs 25 kVA phase C 
-+- PDs 25 k VA aux Il noeuds -- Il PDs 25 k VA 
-+- 11 PDs 25 kVA au noeud 16 au noeud 17 
1 
1 
1 
i 
Figure 4.18. Variation de la tension en fonction de la position des PDs 
-- Seuil Max -&- SeuillVIin 
Sans PD PDs 25kVA toute charge 
-- 11 PDs 25 kVA phase C -- 11 PDs 50 kVA phase C 
--t- 11 PDs lOOk VA phase C - 11 PDs 500 k VA 
- 11 PDs 750kVA phase C phase C 
Figure 4. 19. Variati on de la tension en fonction de la puissance des PDs 
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Figure 4.20. Taux de déséquilibre de tension en fonction de la puissance des PDs 
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Ce taux de déséquilibre de tension du réseau dépasse le seuil de 2 (%) (d'après la norme 
de Hydro-Québec [48]) lorsque Il PDs de puissance 750 kVA sont connectées à la phase C 
du réseau. 
4.5 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons, tout d'abord, présenté la problématique de l'écoulement 
de puissance et les méthodes de calcul existantes. Il s'agit de deux familles de méthode: 
• Méthode matricielle (Newton-Raphson, Gauss-Seidel, etc.) ; 
• Méthode basée sur la configuration du réseau (division des couches, etc.) . 
Ensuite, une nouvelle méthode pour calculer l'écoulement de puissance et traiter les 
déséquilibres fut proposée. Cette méthode se classe dans la famille des méthodes de 
configuration du réseau et elle est basée sur les deux techniques: (i) technique de réduction 
de l'ordre d' impédance du réseau, (ii) technique d' identification du sens de la puissance. 
L'étude analytique et la modéli sation ont été aussi présentées. Les résultats obtenus sont 
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cohérents avec ceux obtenus par les logiciels industriels (EMTP et ETAP). Les erreurs 
maximales du courant et de la tension sont respectivement de 1.21 (%) et 1.42 (%). En 
outre, la méthode est plus simple à modéliser dans le cas d' intégration de PD (en variant les 
puissances absorbées et injectées dans le fichier de donnée) et le nombre de processus 
itératifs est égal à deux pour le réseau d'application 25 nœuds. Tandis que celui de Gauss-
Seidel est trente et de Newton-Raphson est quatre. La méthode proposée fut alors utilisée 
pour le traitement des déséquilibres de l'intégration d'unités de PD dans un réseau 
typiquement nord-américain. Les études paramétriques pour analyser l ' influence de la 
puissance et de la position des PDs sur la qualité de l'onde du réseau ont été également 
faites. Les résultats montrent que la qualité de tension du réseau est peu influencée par la 
position des PDs de faible puissance. Cependant, l'amplitude et le taux de déséquilibre de 
la tension du réseau dépassent la limite autorisée quand la puissance des PDs intégrées 
atteint la valeur de 15% de la puissance totale du réseau. Donc, les réglementations et les 
gestions optimales du service de système sont indispensables pour maximiser la capacité de 
pénétration des PDs et aussi minimiser les influences néfastes sur le réseau. 
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" Chapitre 5 - Ilotage et détection de l'îlotage du système 
mono-source 
5.1 Introduction 
Nous avons abordé, dans les chapitres précédents, une étude en régime permanent du 
réseau concernant le calcul d'écoulement de puissance et le traitement des déséquilibres dus 
à l'intégration des productions décentralisées monophasées. En effet, afin d'améliorer les 
performantes de gestion du réseau, d'accomplir les études complètes du système (études en 
régime permanent ainsi qu'en régime transitoire) en connectant les PDs, nous présentons, 
dans ce chapitre et le suivant, une étude en régime transitoire liée à l'interconnexion des 
PDs sur le réseau électrique. C'est le risque de l'îlotage. 
Une production décentralisée, qui se retrouve déconnectée du réseau principal et qui 
continue à alimenter des charges, forme un îlot avec ses charges. On parle alors d'îlotage 
[58]-[61]. 
L' îlotage peut être intentionnel ou non intentionnel. Lors d'une opération de 
maintenance sur le réseau électrique, la coupure du réseau peut entraîner l'îlotage de 
productions. Étant donné que la perte du réseau est volontaire, l'îlot est connu et peut être 
mis hors tension par le personnel intervenant. 
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L'îlotage non intentionnel, lié à une coupure accidentelle du réseau, est d'un plus grand 
intérêt. En effet, différents risques en découlent: dégradation des équipements électriques 
en cas de dérives de tension et de fréquence importantes, problèmes de déphasage entre le 
réseau et la production décentrali sée lors du ré-enclenchement après un défaut, problème de 
sécurité pour le public et le personnel de maintenance (ligne toujours sous tension). il est 
donc primordial de détecter toute situation d'îlotage et de réduire le temps de 
fonctionnement du système îloté. 
5.2 Détection de l'îlotage du système mono-source 
De nombreuses techniques ont été proposées dans cette optique. Leur fonctionnement 
est basé sur les caractéristiques suivantes: fréquence, amplitude ou phase de la tension au 
point de l'interconnexion (PCC) au réseau de la production décentralisée. 
Cette partie présente différentes méthodes de détection de l'îlotage du système mono-
source existant dans la littérature [16]-[22], [58]-[67] qui se groupent en trois grandes 
catégories: méthodes passives, méthodes actives et méthodes situées au niveau du réseau. 
Elle met en évidence leurs principes de détection, leurs avantages ainsi que leurs 
inconvénients. 
5.2.1 Méthodes passives 
Les méthodes passives se fondent simplement sur la détection de certains seuil s à la 
sortie de PD quand l'îlotage se produit. Les relais traditionnels de tension «under/over 
voltage» et de fréquence ««under/over frequency » sont généralement utilisés. Ces 
méthodes possèdent une grande zone de non-détection (NDZ). Cette zone correspond à 
toutes les situations où la méthode considérée échouera pour la détection de l'îlotage. De 
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plus, un problème qui se pose toujours est le choix des seuils de déclenchement. En outre, 
l'efficacité des méthodes passives dépend de la condition de charge. Le cas critique où la 
puissance de charge est équilibrée par la puissance de PD est un cas particulièrement 
difficile. Nous présentons ci-dessous certaines méthodes passives représentatives. 
a. Taux de variation de la puissance sortie 
Principe 
Le taux de variation de la puissance de sortie de la PD, MpD' est différent entre le 
régime normal et le cas de l'îlotage [61]. La puissance instantanée de sortie de la PD est 
donnée par: 
(5-1) 
Où : v a ' V b ' V c ' ia, ib , ic sont respecti vement les tensions et les courants triphasés mesurés 
à la sortie de la PD. Le taux de variation de la puissance, MpD' est calculé en mesurant les 
tensions et les courants à la sortie de la PD. 
L' intégrale de M pD est calculée et son résultat est, ensuite, comparé avec le seuil pré-
fixé, K r ' Si la valeur absolue de cette intégrale dépasse ce seuil, l'îlotage est confirmé. 
(5-2) 
n=-,x 
A vantages et inconvénients 
La méthode est simple et facile à implanter. Cependant, la NDZ de cette méthode est 
large, et surtout, l'efficacité de la méthode diminue dans le cas critique où la puissance de 
la charge est en équilibre avec la puissance de PD. De plus, il est difficile de fixer le seuil 
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de détection pour certains systèmes d'énergie renouvelable en utilisant les convertisseurs 
d'électronique de puissance. 
b. Taux de variation de la fréquence 
Principe 
La notion de base de cette méthode est d'utiliser le taux de variation de la fréquence 
pour la détection de l' îlotage [61]. En fait, ce taux s'écrit: 
111/l1t = I1PpD 1 /(2HG) (5 -3) 
Où: 
M pD : la variation de la puissance de sortie de la PD 
f : la fréquence du système 
H : la constante d'inertie du système 
G : la capacité d'évaluation du système 
Le réglage du seuil du relais de détection est fait d'après la fluctuation de fréquence à 
cause de l'îlotage. 
A vantages et inconvénients 
Cette méthode est utilisée pour d' autres applications que la détection de l'îlotage. Par 
exemple, elle peut servir de protection aux équipements électriques pour éviter que la 
fréquence atteigne des valeurs qui pourraient les endommager. De plus, l'implantation de 
cette méthode au niveau de l'onduleur ne représente pas un coût très important. 
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Le principal défaut de cette méthode est la zone de non détection qui est relativement 
importante. 
c. Détection d'hannonigue de tension 
Principe 
La présence de certains hannoniques de tension est utilisée pour la détection de 
l'îlotage [62]. Nous utilisons, dans une approche de détection, le taux de distorsion 
hannonique (THD) de la tension de la PD avant et après l'îlotage. Le THD est défini par le 
rapport entre la valeur efficace du signal sans sa composante fondamentale et la 
composante continue. Une autre approche de détection mesure la variation de l'hannonique 
de troisième ordre de la tension de sortie de la PD. Les résultats expérimentaux [63] 
montrent que l'harmonique d'ordre trois augmente significativement en raison de 
l'hystérésis magnétique des transformateurs qui restent reliés au système après que l'îlotage 
apparaît. 
A vantages et inconvénients 
La méthode de détection des hannoniques de tension promet d'être très performante 
pour détecter l ' îlotage et son efficacité n' est pas affectée dans le cas où plusieurs onduleurs 
sont connectés en parallèle au réseau. Cependant, comme la plupart des méthodes passives, 
le réglage du seuil de déclenchement est parfois difficile, surtout, dans des systèmes qui ont 
des charges non linéaires et haute distorsion. 
5.2.2 Méthodes actives 
Les méthodes actives de détection de l'îlotage utilisent la capacité des onduleurs pour 
ajuster le courant, la tension ou la fréquence de sortie afin de perturber le réseau. Et puis, en 
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surveillant la variation du système, l'îlotage est détecté en se basant sur les indices de 
changement du réseau. Nous présentons ci-dessous la récapitulation de quelques méthodes 
actives. 
a. Mesure d' impédance 
Principe 
La technique de mesure d'impédance essaie de détecter le changement de l'impédance 
de la sortie de l' onduleur de PD qui se produit lorsque le réseau est déconnecté (régime de 
l'îlotage). Par exemple, quelques normes européennes [64] exigent la détection d'un 
changement de l'impédance I1Z = 0.5 ohm, qui est considéré comme le seuil pour la 
détection de l'îlotage. Plusieurs techniques différentes peuvent être utilisées: 
• Signal injecté: l' onduleur de la PD injecte un signal au courant de sortie et 
mesure la tension de sortie. Cette technique est similaire à la méthode passive de 
détection harmonique, cependant elle a l'avantage qu'elle donne moins de bruit 
et de distorsion au réseau. 
• Charge ajoutée: l'onduleur de la PD peut être connecté à une impédance de 
charge à travers ses bornes de sortie et on mesure le changement de l'impédance 
qui se produit. Par exemple, un condensateur peut être inséré à travers la sortie 
de l'onduleur pour augmenter le courant réactif et le déphasage de la tension de 
sortie qui est mesurée pour calculer l'impédance de la ligne [65]. 
A vantages et inconvénients 
Le premier avantage de la méthode est qu 'elle possède une zone de non-détection quasi 
nulle pour la détection de l'îlotage du système mono-source. Cependant, l'efficacité de 
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cette méthode diminue avec l'augmentation du nombre de sources connectées au réseau. 
Cet inconvénient peut être franchi en synchronisant les perturbations. 
b. Technique de décalage de fréquence et de phase 
Principe 
Cette technique applique la rétroaction positive aux boucles de contrôle qUI 
commandent la phase, la fréquence, ou la puissance réactive de l'onduleur de la PD [66]. 
Elle fait décaler rapidement la fréquence de l'onduleur au-dessous ou au-dessus du seuil de 
détection de fréquence fixé dans le cas où le réseau n'est pas présent pour maintenir cette 
fréquence. 
Sans cette rétroaction positive, la fréquence de l'onduleur change en un nouveau point 
d'opération stable qui est déterminé par la fréquence de résonance de la charge locale quand 
l'îlotage se produit et le réseau est déconnecté. Ce point d'opération peut être dans la plage 
limite de fréquence de l'onduleur si la charge est étroitement assortie à la puissance active 
et réactive de l'onduleur et la fréquence de fonctionnement normale de la charge fait partie 
des limites de fréquence. Par contre, la rétroaction positive présente une instabilité qui 
conduit la fréquence de l' onduleur à partir du point résonnant d'opération vers une des 
limites de fréquence. 
Avantages et inconvénients 
Cette technique peut être très efficace pour détecter l'îlotage. Elle a typiquement une 
petite zone de non-détection (NDZ) et est relativement facile à mettre en application dans 
les commandes de l' onduleur. De plus, si les gains dans la boucle de rétroaction sont 
choisis d'une façon cohérente, l'interférence entre les onduleurs peut être évitée. 
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Cependant, cette technique a la plus grande difficulté de détecter l'îlotage lorsque le 
facteur de qualité de charge Q f est élevé, puisqu'un circuit résonnant de facteur de qualité 
Q important force la fréquence d'opération au-dessus de la fréquence de résonance. 
c. Technique de décalage de tension 
Principe 
La technique de décalage de tension applique la rétroaction positive à la boucle de 
contrôle qui commande le courant ou la puissance active de l'onduleur de la PD [67]. Elle 
fait décaler rapidement la tension de sortie de l' onduleur au-dessous ou au-dessus du seuil 
de détection de tension fixé dans le cas où le réseau n'est pas présent pour maintenir la 
fréquence. 
Sans cette rétroaction positive, la tension de sortie de l' onduleur change en un nouveau 
point d'opération stable qui est déterminé par la résistance de la charge locale quand 
l' îlotage se produit et le réseau est déconnecté. Ce point d'opération peut être dans la plage 
limite de fréquence de l'onduleur si la charge est étroitement assortie à la puissance active 
et réactive de l'onduleur. Par contre, la rétroaction positive présente une instabilité qui 
conduit la tension de sortie de l' onduleur vers une des limites de tension. 
Le contrôleur de courant est représenté sur la figure 5.1 qui possède la rétroaction 
positive. Donc, si la tension de sortie change, le courant de sortie est changé dans la même 
direction. Dans le cas de fonctionnement normal, la faible impédance du réseau commande 
la tension de sortie et réduit le gain efficace de la rétroaction positive de telle sorte que 
l'onduleur soit stable. Lorsque l'îlotage se produit, le gain efficace de la rétroaction positive 
dépend de l'impédance de la charge locale qui est beaucoup plus importante que celle du 
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réseau. Une petite fluctuation dans le courant de sortie de l'onduleur est la cause d 'un 
changement de la tension de sortie qui conduira le courant de sortie à aller plus loin que la 
fluctuation initiale. Ce courant de sortie provoque encore que le changement de tension de 
sortie qui sera supérieure ou inférieure à la limite de tension. 
Dans la pratique, il est souhaitable de produire des perturbations qui réduisent le 
courant de sortie et conduisent la tension vers la limite inférieure afin que l'onduleur ne 
dépasse pas les limites de puissance. 
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Figure 5.1. Contrôleur de courant avec rétroaction positive 
A vantages et inconvénients 
Cette méthode est actuellement l'une des méthodes actives les plus efficaces pour 
détecter les situations d' îlotage [67]. Elle est facile à implanter et elle possède une faible 
zone de non détection. De plus, si la coordination des gains dans la boucle de rétroaction est 
choisie d'une façon cohérente entre les onduleurs, l'interférence entre les onduleurs peut 
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être évitée. Donc, cette méthode demeure efficace lorsque plusieurs onduleurs sont 
connectés en parallèle à un même nœud. 
Par contre, la méthode produit une légère réduction de la qualité de l' onde du courant 
de sortie de l' onduleur causée par la présence de la rétroaction positive. 
5.2.3 Méthodes situées au niveau du réseau 
L'îlotage est détecté également en utilisant les signaux de communication. Ces 
méthodes surmontent la plupart des inconvénients inhérents aux méthodes au niveau de 
l' onduleur. Nous présentons ci-après les deux principales méthodes dans ce groupe. 
a. PLCC (Power Line Carrier Communications) 
Principe 
Le PLCC désigne une technologie permettant de transmettre des données sur le réseau 
électrique en réutilisant le câblage électrique existant. Ces signaux électriques contenant les 
données circulent à une haute fréquence. Des récepteurs de signaux placés sur le réseau 
électrique, reçoivent, traitent et envoient les données à destination [67]. En appliquant à la 
détection d'îlotage, la figure 5.2 montre le principe de la technique. 
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Réseau de transmission 
Poste Source 
,----- ---j Générateur de signal i+-----
23 kV 
1 1 
A 
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PD1 PD2 
Figure 5.2. Technique PLCC pour la détection de l'îlotage [67] 
En effet, le schéma comporte un générateur de signal qui est intégré au côté secondaire 
du transformateur. Un signal de haute fréquence est transféré le long de la ligne de 
distribution électrique. À chaque production décentralisée, nous plaçons un détecteur de 
signal. Dans le cas où ce détecteur ne reçoit aucun signal, l'îlotage est confirmé, il va 
envoyer un ordre au relais de découplage pour déclencher immédiatement la PD. 
A vantages et inconvénients 
Cette technique possède une NDZ quasi nulle [67]. Elle permet de détecter exactement 
l'îlotage dans le cas où il y a plusieurs productions intégrées au réseau et elle n' influence 
pas la qualité de. l'onde et la dégradation du réseau. 
Par contre, la méthode possède deux inconvénients majeurs: 
• Le coût d'installation est dispendieux à cause de l'équipement de générateur et de 
détecteur de signal haute fréquence. 
100 
• Le signal haute fréquence de la technique PLCC pour la détection de l'îlotage influence 
sur les autres applications de cette technique. 
b. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 
Principe 
L'inclusion des onduleurs de la PD dans les systèmes de SCADA est un choix logique 
pour la détection de l'îlotage [68]. Le réseau a déjà utilisé les équipements de 
communication pour commander, surveiller l'état de leurs propres systèmes et permettre 
des réponses rapides aux éventualités. Une fois qu'un onduleur de la PD est installé, le 
détecteur de tension pourrait être aussi installé dans la partie locale du réseau. Lorsque ce 
détecteur détecte une tension à un moment où le réseau est déjà déconnecté du système, les 
alarmes pourraient être déclenchées. 
Les infrastructures SCADA sont des infrastructures industrielles surveillées en temps 
réel par un système d'information spécifique. L'idée générale est celle d'un système de 
télégestion à grande échelle réparti au niveau des mesures et des commandes. Les systèmes 
SCADA incluent le matériel, les contrôleurs, l'interface utilisateur, les réseaux , la 
communication, la base de données et le logiciel de signalisation des entrées-sorties. Il fait 
essentiellement partie de la branche des technologies de l'instrumentation. Le champ 
d'application SCADA se reporte habituellement sur un système central contrôlé par des 
moniteurs et des commandes sur un emplacement complet ou un système étendu sur une 
longue distance. 
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A vantages et inconvénients 
Le système de SCADA permet de détecter totalement l'îlotage sans effet secondaire si 
le système est correctement équipé et les liaisons nécessaires sont toutes disponibles. En 
outre, il pourrait aussi commander partiellement ou entièrement des PDs intégrées au 
réseau électrique. 
Un grand problème concernant le système SCADA est qu'il est trop dispendieux pour 
la petite application. En outre, il est important de noter que le système SCADA ne 
s'applique pas au système de basse tension (BT) (côté secondaire du transformateur 
MTIBT) où les PDs de petites puissances pourraient être connectées. 
5.2.4 Récapitulation des méthodes de détection de l'îlotage du système mono-source 
En résumé, nous présentons sur la figure 5.3 les principales méthodes de détection de 
l'îlotage du système mono-source présentées dans la littérature. 
SCADA 
Décalage de tension, 
fréquence et phase 
Figure 5.3 . Principales méthodes de détection de l'îlotage du système mono-source 
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Afin d'avoir une vue globale sur les avantages et les inconvénients des méthodes de 
détection de l'îlotage du système mono-source, nous présentons dans le tableau 5-1 la 
récapitulation des caractéristiques essentielles de ces méthodes. 
Tableau 5-1. Récapitulation des caractéristiques essentielles des méthodes de détection de 
l'îlotage du système mono-source 
Méthodes passives Méthodes actives Méthodes situées 
au réseau 
Principes Mesure du Création de Utilisation des 
changement de perturbations par les équipements de 
tension, fréquence onduleurs de PDs télécommunication 
ou harmonique 
Temps de détection Rapide Assez long Rapide 
Zone non-détection Large Petite Presque nulle 
Opération intempestive Forte Moyenne Faible 
Influence au réseau Non Oui Non 
Coût Faible Moyen Élevé 
Niveau d'implantation Facile Assez difficile Difficile 
Influencé par le nombre Oui Ça dépend de la Non 
dePDs méthode choisie 
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5.3 Technique de corrélation avec le signal perturbé aléatoirement (S-aléatoire) 
pour la détection de l'îlotage du système mono-source 
La technique de corrélation est utilisée pour analyser la similarité entres les signaux. 
Elle est définie pour les signaux continus et discrets [69], [70]. En appliquant cette 
technique pour la détection de l'îlotage, nous avons une méthode de détection efficace 
appartenant aux méthodes actives [71] , [72]. Le principe principal de cette méthode est de 
calculer la corrélation entre le signal injecté à l' onduleur de la PD et le signal mesuré au 
point de l'interconnexion PCc. Elle possède une petite zone de non détection (NDZ) et la 
qualité de l'onde du réseau est peu influencée. 
La fonction de corrélation 9X), entre les deux SIgnaux x(n) et yen) est 
mathématiquement écrite: 
1 N 
9n-(k) =-~)x(n+k)y(n)] 
" N 11=1 
(5-4) 
Où les signaux x(n) et yen) peuvent représenter les valeurs électriques injectées ou 
mesurées. 
5.3.1 Détection de l 'îlotage du système mono-source en appliquant la technique de 
corrélation avec le signal perturbé aléatoirement (S -aléatoire) 
La figure 5.4 présente le circuit équivalent de la connexion de la PD au réseau en 
régime normal de fonctionnement et dans le cas de l 'îlotage. 
Charge 
Interrupteur 
de connexion 
--Point d'interconnexion 
(PCC) 
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Zo 
Va (t ) 
Réseau 
Figure 5.4. Circuit équivalent du régime normal et de l' îlotage du système mono-source 
Où VPD (t) et Vpcc (t) sont respectivement la tension à l'onduleur de la PD et de la 
tension au point de connexion PCc. 
Soit : 
(5-5) 
V pcc (t) = e pcc (t ) cos (2Jlft + B pcc) (5-6) 
(5-7) 
(5-8) 
Où : 
V PD (t) : la tension de sortie de l ' onduleur de la PD 
V pcc (t) : la tension au PCC 
e PD (t) : l' amplitude de la tension de sortie de l' onduleur de la PD 
e pcc (t) : l'amplitude de la tension au PCC 
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BpD : la phase de la tension de sortie de l'onduleur de la PD 
() pcc : la phase de la tension au PCC 
e poo : le tenne stable de l'amplitude de la tension sortie de l' onduleur de la PD 
~ V PD : le tenne de perturbation de l'amplitude de la tension de sortie de l' onduleur de la 
PD 
e pcco : le tenne stable de l'amplitude de la tension au PCC 
~ V pcc : la perturbation de l'amplitude de la tension au PCC 
Les tennes stables sont définis par '0' et les tennes de perturbation par ~ . 
Dans cette méthode, la fréquence f est celle du réseau et ~ V PD (t) est une perturbation 
aléatoire. La fonction de corrélation (fjJ( r) entre ~ V PD (t) et ~ V pcc (t) est définie par : 
1 IT fjJ( r ) = - ~ V pcc (t + r ).~ V PD (t )dt T 0 (5-9) 
Où T est le temps de calcul de la corrélation. En régime nonnal, e pcc (t) est dominé par 
eo (t), donc ~ Vpo (t) et ~ Vpcc (t) ont moins de corrélation et fjJ(r) n'est pas importante. Par 
contre, en régime de l'îlotage, ~ V PD (t) et ~ V pcc (t) ont une corrélation importante et fjJ( r) 
est remarquable. Donc, l'îlotage peut être détecté par la mesure de la valeur d'amplitude de 
fjJ(r). 
Pour obtenir une perturbation aléatoire de la tension ~ VpD (t), un signal S-aléatoire est 
ajouté à l'amplitude de la tension de sortie de l'onduleur. La fonne d'onde de S-aléatoire 
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( ~ V PD (t)) et de la tension de sortie de l' onduleur de PD (V PD (t)) sont présentées sur les 
figures 5.5 et 5.6. 
Ir ! Il 1 Il 1 1 Il ~ Il 1 Il ~ .Q 0 Il i 1 Il f! ., 1 1'1 f- I ii ll 
·1 J 1 l'I! 1 11111 .. 
-2 J .... 1 
-3 L----'----'--_"--------'------'-_-'-----'-----'_ --'------.J 
o 0.2 OA 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 
Temps (s) 
Figure 5.5. Forme d'onde du signal S-aléatoire 
150~-~--~--~-~--~ 
0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 
Temps (s) 
Figure 5.6. Forme d'onde de la tension de sortie de l'onduleur 
5.3.2 Modèle et résultats de simulation 
Nous avons monté un modèle avec Matlab Simulink/SimPowerSystems pour simuler la 
technique de corrélation avec le signal de perturbation aléatoire S-aléatoire dans le cas de 
fonctionnement normal et dans le cas de l'îlotage. Ce modèle est construit par deux blocs: 
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un bloc de puissance et un bloc de commande. Le bloc de puissance est présenté par le 
schéma équivalent (figure 5.4). Ses paramètres électriques du cas critique (le cas le plus 
difficile de détection de l'îlotage où la puissance de la charge est égale à la puissance de la 
PD) sont présentés dans le tableau 5-2. 
Tableau 5-2. Paramètres électriques du modèle de simulation dans le cas critique 
Impédance de l'onduleur ZpD[Q] 0.4 + jlüa 0.6 * 10-3 
Impédance de la charge Zc [Q] 9.58+ jlüa14.36 *10-3 
Impédance du réseau Za[Q] 0.044+ jlüaO.049 *10-3 
Tension du réseau Va (t)[V] 120Ji coslüa(t) 
Tension de sortie de l'onduleur VpD (t)[V] 125Ji coslüa (t + 8) 
Pulsation lüa [rad / sec] 120 lZ' 
La figure 5.7 montre les processus de commande du modèle de simulation. En fait, un 
signal S perturbé aléatoirement (L1VPD (t)) est ajouté à l ' amplitude de la tension de la PD. 
Cette perturbation de la tension de la PD (L1 V PD (t)) crée aussi la perturbation de la tension 
au PCC (L1 Vpcc (t)). En utilisant les équipements de l'électronique de puissance comme le 
convertisseur et le redresseur, nous pouvons obtenir la valeur d ' amplitude de la tension au 
PCC ( e pcc (t)) et nous la filtrons ensuite pour avoir la perturbation de cette tension 
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(~VpCC (t)) . La corrélation des deux signaux perturbés (~VpD (t) et ~ Vpcc (t)) est enfin 
calculée. Cette corrélation est moins importante dans le cas normal car la tension au PCC 
(e pcc (t) ) de ce cas est dominée par la tension du réseau et la perturbation de la tension au 
PCC (~Vpcc (t) ) est quasiment nulle. Par contre, la corrélation devient remarquable dans le 
régime de l'îlotage car la perturbation de la tension au PCC ( ~Vpcc (t)) devient plus 
importante. Donc, l'îlotage est détecté en se basant sur le coefficient de corrélation obtenu . 
1 Signal S-aléatoire l 
rjJ ( -r ) 
- -------11 Calcul de la corrélation r 
1 
Signal 
+ 
d'erreur +rVPo(t) Vpcc (1) . 
Convertisseur et 1 Vers le reseau ~------------_cî) _ + L ____ ch_ar~ge_s __ ~1 
PCC 
Moyen 
1 Fi ltre 1 1 Amplitude 1 
Amplitude de la 
tension PCC 
Redresseur 
Figure 5.7 . Processus de commande du modèle de simulation 
Le modèle complet de simulation avec le bloc de puissance et le bloc de commande est 
illustré par la figure 5.8. En effet, le signal perturbé aléatoirement est simulé par le module 
«Bernoulli Binary», l'amplitude de la tension au PCC et sa perturbation sont obtenues par 
les modules dans la librairie de Simulink, le circuit électrique utilise les modules de la boîte 
à outil SimPowerSystems. L'îlotage apparaît en ouvrant le «Breaker» à O.5s. La fonction de 
corrélation (ç( 1') ) dans le cas normal et de l'îlotage entre les deux signaux ~ V PD (t) et 
~ V PCC (t) est mesurée par le module de corrélation. L'îlotage est détecté selon l'amplitude 
de ç( 1') obtenue. 
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Figure 5.8. Modèle complet de simulation avec Matlab Simulink/SimPowerSystems 
Le coefficient de corrélation dans le régime normal et de l'îlotage du cas critique (le cas 
le plus difficile de détection de l'îlotage où la puissance de la charge est égale à la 
puissance de la PD) est présenté par la figure 5.9. Dans cette figure, nous trouvons que les 
amplitudes des coefficients de corrélation du régime de l'îlotage et du régime normal sont 
différentes. L'îlotage est alors détecté en se basant sur cette différence. De plus, la figure 
5.10 montre également le coefficient de corrélation en fonction de la puissance de charge. 
Nous trouvons que la courbe correspondant au cas de l' îlotage (courbe violette) est toujours 
supérieure à celle du cas normal (courbe bleue). Le point minimal de cette courbe est 
équivalent au cas critique où la puissance de la charge est égale à la puissance de la PD. 
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Figure 5.9. Coefficient de corrélation dans le régime normal et de l'îlotage 
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Figure 5.10. Coefficient de corrélation du système mono-source en fonction de la puissance 
de charge 
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5.4 Conclusion 
Dans ce chapitre, le problème de l'îlotage est abordé. Nous avons également présenté 
les méthodes de détection de l'îlotage existantes jusqu'à date dans la littérature. Elles se 
groupent en trois grandes catégories: 
• Méthodes passives 
• Méthodes actives 
• Méthode située au niveau du réseau 
Le principe de fonctionnement, les avantages ainsi que les inconvénients de chaque 
méthode sont aussi mis en évidence. 
Une des méthodes actives basée sur la technique de corrélation et le signal de 
perturbation aléatoire (S-aléatoire) est expliquée analytiquement et modélisée. La boucle de 
commande est également présentée. Les résultats obtenus montrent que cette méthode 
détecte bien l'îlotage dans le cas où une seule production décentralisée est connectée au 
PCc. Le coefficient de corrélation du régime de l'îlotage est plus important que celui du 
régime normal (figure 5.9 et figure 5.10), même dans le cas critique (le cas le plus difficile 
à détecter où la puissance de la charge est égale à la puissance de la production 
décentralisée). Donc, l'îlotage peut être détecté selon le seuil pré-fixé du coefficient de 
corrélation. En outre, dans le but de vérifier la limite de cette méthode de détection de 
l'îlotage dans le cas où plusieurs PDs sont connectées en parallèle au réseau, nous avons 
considéré et modélisé un système multi-source. Ces travaux seront détaillés dans le 
prochain chapitre. 
Chapitre 6 - Détection 
source 
6.1 Introduction 
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de l'îlotage du système multi-
Dans le cas de la connexion de plusieurs productions décentralisées au réseau, la 
plupart des méthodes de détection de l'îlotage du système mono-source sont inefficaces ou 
engendrent d'autres problèmes sur le réseau électrique à cause de l'interférence entre les 
sources. Les phénomènes les plus cités sont: la dilution d'effets de la méthode de 
détection, la dégradation de la qualité de l'onde électrique et l'instabilité du réseau [20]. 
La méthode utilisant l'injection du courant de perturbation est inefficace à cause de la 
compensation entre les courants injectés. Cet inconvénient est surmonté en synchronisant 
les courants injectés. Cependant, c'est difficile de le faire. Donc, cette méthode pose 
toujours ce problème technique. 
Les méthodes actives utilisant les signaux de rétroaction positive injectée à l' onduleur 
de la PD modifient aussi la tension, la fréquence et la stabilité du réseau. 
6.2 Limite de la technique de corrélation avec le signal perturbé aléatoirement 
6.2.1 Problématique et schéma équivalent du système multi-source 
Le chapitre précédent montre que la technique de corrélation en combinaison avec le 
signal perturbé aléatoirement CS-aléatoire) injecté à l' onduleur de la PD détecte bien 
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l'îlotage dans le cas où une seule PD est connectée au réseau. Le coefficient de corrélation 
du régime de l'îlotage est plus important que celui du régime normal. En effet, l'îlotage est 
détecté selon l'amplitude de ce coefficient. 
Afin de vérifier si cette technique est influencée, ou pas, par la connexion de plusieurs 
PDs, nous avons développé un système multi-source (figure 6.1) en supposant que les PDs 
et les charges sont identiques. et ses paramètres électriques sont décrits dans le tableau 5-2, 
chapitre précédent. 
ZpDI 
Charge 1 
Charge 2 
Zen 
Charge n 
2 0 
VoU) 
Réseau 
Figure 6.1. Schéma équivalent du système multi-source 
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6.2.2 Résultats de simulation et limite de la technique avec S-aléatoire 
Nous avons détenniné le coefficient de corrélation en fonction de la puissance de 
charge du système de un, quatre et six PDs (figure 6.2 et tableau 6-1). 
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Figure 6.2. Coefficient de corrélation du système multi-source en fonction de la puissance 
de charge 
Les résultats obtenus montrent que les coefficients de corrélation varient en fonction de 
la puissance de charge. En effet, le point minimal des courbes (figure 6.2) correspond au 
cas critique où la puissance de la charge est égale à la puissance de la PD. Dans le cas du 
système de six PDs (courbe verte), ce point minimal se trouve au-dessous de la courbe du 
régime nonnal (courbe bleue). Donc, la méthode est mise en défaut, l'îlotage ne pourrait 
pas être détecté correctement. 
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Tableau 6-1. Coefficient de corrélation du système multi-source en fonction de puissance 
de charge 
Condition de charge Impédance de charge Coefficient de 
corrélation 
Zc[Q] 
Un PD 4PDs 6PDs 
Équilibre (SCharge=Sp;, &=ôQ=O) 9.58 + jlüo14.36 * 10-3 2.7 1.4 0.5 
SCharge=4SpD,(&>0;ôQ>0) 2.39+ jlüo3.59 *10-3 8.5 8.3 5.7 
SCharge=3SPD, (ôP>O;ôQ>O) 3.19 + jlüo4.78 * 10-3 5.8 6.5 4.8 
SCharge=2SpD,(ÔP>0;ÔQ>0) 4.79+ j(jJo 7.18 *10-3 5.1 4.2 4.1 
~ 
... 
,.Q 
..... 
-
..... 
= C" SCharge=0.5SpD, (&>O;ôQ>O) 19.16+ jlüo 28.72 * 10-3 5.7 5.1 3.5 ,~ fil 
,~ 
Q 
SCharge=0.33SPD,(&<0;ôQ>0) 28.74 + j(jJo43 .08 * 10-3 6.2 6 4.7 
SCharoe=0.25SPD, (ôP<O;ôQ>O) 38.32 + jlüo57.44 * 10-3 6.5 7.2 5.4 
'" 
La figure 6.3 présente les résultats de corrélation en fonction du nombre de la PD 
intégrée. La fiabilité de la méthode diminue avec l 'augmentation du nombre de production. 
Elle est inefficace à partir du système de six PDs. La figure 6.4 présente le coefficient de 
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corrélation du système de six PDs où l'amplitude du signal dans le régime normal (colonne 
bleue) est plus importante que celle dans le régime de l'îlotage (colonne beige). 
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Figure 6.3. Coefficient de corrélation en fonction du nombre de la PD 
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Figure 6.4. Coefficient de corrélation dans le régime normal et de l'îlotage du système de 
six PDs 
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Donc, il faut développer une nouvelle méthode robuste pour la détection de l'îlotage du 
système multi-source qui est peu influencée par l'augmentation du nombre de la PD 
intégrée. Cette méthode sera détaillée dans le paragraphe 6.3 ci-dessous. 
6.3 Méthode proposée basée sur la technique de corrélation avec le signal 
perturbé programmable 
6.3.1 Fondement analytique 
a. Système mono-source 
Nous considérons, tout d'abord, le système mono-source ayant le schéma équivalent 
présenté par la figure 5.4 du chapitre précédent. Dans le régime de l'îlotage, le circuit 
électrique est présenté par la figure 6.5. 
VpCC (t) 
j 
Figure 6.5. Circuit électrique dans le régime de l'îlotage 
Nous pouvons calculer la tension au point PCC: 
- V PDI 
1 ==---=-- (6-1) 
ZPD+Z c 
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V PD] - - ~V PD] * Z C 
V PCC = 1 * Z c = * Z c ~ ~ V pcc = --=,-------,=-- (6-2) 
Z PD + Z c Z PD + Z c 
b. Système multi-source 
La figure 6.6 ci-dessous présente le schéma équivalent du système 2 sources: 
Z PD) 2 0 
Charge 1 
ZpD2 
Charge 2 
Figure 6.6. Schéma équivalent du système deux PDs 
La figure 6.7 présente le circuit électrique du système interconnecté en mode îlotage. 
V PD 2 (t) 
Figure 6.7. Circuit électrique dans le régime de l'îlotage du système deux PDs 
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Nous pouvons présentement appliquer la théorie de la superposition pour calculer la 
tension au point PCc. 
Étape 1 : 
En annulant la source 2, le circuit électrique devient comme la figure 6.8: 
1 
Vp CC 1 (t) 
j 
Figure 6.8. Circuit électrique en appliquant la théorie de la superposition 
Nous pouvons calculer l ' impédance équivalente de trois impédances en parallèle, le 
courant fourni par la source PD et la tension au point PCC: 
_1 ___ 1_ _1_ __1 __ ~ _1 __ 2Z PD + Z C _ -Z . _ _ =Z:-C_Z--::PD=-
- - - + - + - - - + - - -> eq - (6-3) 
Z éq Z C Z C Z PD Z C Z PD Z C Z PD 2Z PD + Z c 
- V PDI 
1 ==---=-- (6-4) 
Z PD + Z éq 
V PDI 
V PCC I = 1 * Z éq = * Z éq (6-5) 
Z PD + Z éq 
En substituant Z éq de l' équation (6-3) dans (6-5), nous obtenons V PCC I 
V PD I * Z c V pcc 1 = --:=----=,-- (6-6) 
2(Z PD +Z c ) 
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Étape 2: 
En annulant la source 1, on applique le même processus qu 'à l'étape 1, nous obtenons 
V PCC2 : 
V P0 2 * Z c V pcc 2 = --:=---=,.--
2(Z PD + Z C) 
(6-7) 
Étape 3: 
En appliquant la théorie de la superposition, la tension au point d ' interconnexion PCC 
peut être écrite comme: 
- - - (V POl + V PD2) * Z C 
V pcc = V PCC 1 + V PCC2 = -'-----,=---=--
2(Z po + Z c) 
(6-8) 
A-V _ (~VPOI +~V PD2)*Z c 
=> Ll pcc - -----==----=----
2(Zpo +Z c ) 
Étape 4: 
En généralisant des équations de V pcc obtenues pour une et deux productions, nous 
pouvons déduire la tension au point interconnexion du système multi-source comme suit: 
V- - -V V V _ (V POl + V P0 2 + ... + V PD" ) * Z C pcc - PCC 1 + PCC 2 + ... + PCCn - -----=----==------
neZ PD + Z c ) 
(6-9) 
-
En séparant la tension de la PD V PD = e PO O + ~ V PD en une partie fixe e poo et une 
partie perturbation ~ V PD , on pourrait récrire la tension V pcc comme: 
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-
V pcc = epCCO + ôV pcc 
(6-10) 
- - -
(ePDOI +ePD02 + .. +ePDOn)* Z C (ôV PDI +ôV PD2 + .. +ÔV PDIl)*ZC 
= +~------~~--~~--~----
neZ PD + Z c ) neZ PD + Z c ) 
Donc, 
- - -
- () (ePDOI +e PD02 + ... +ePDO,, )*Z C 
e PCCO t = ~-------=-----==---.....:----
n(ZPD +Z c) 
(6-11) 
AV _ (Ô V PD 1 + Ô V PD2 + ... + Ô V PDn ) * Z C 
il pcc-
neZ PD + Z c) 
(6-12) 
Nous supposons que les signaux de perturbation programmable (S-programmable) 
ajoutés aux onduleurs sont de même amplitude mais de signes opposés. 
(6-13) 
Les signes des signaux S sont opposés: 
(6-14) 
Donc, le coefficient de corrélation total est calculé: 
" 
IÔVPDi (t) * Zc 
ÔVpcc(t) = i:*(ZPD +Zc) (6-15) 
1 T 
fln (r) = - f L1 Vpcc (t + r).L1 VpDIl (t)dt 
Ta 
Il 
fl(r) _total = fll (r) + fl2 (r) + .. . + fln (r) = Ifli (r) 
i=1 
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(6-16) 
(6-17) 
Les équations (6-15) et (6-16) donnent fl(r) _ total du système multi-source. L ' amplitude 
de fl(r) _total du système multi-source avec le nombre de source impair est égale à celui 
du système mono-source et la valeur de ce coefficient du système multi-source avec le 
nombre de source pair est égale à celle du système de deux sources identiques. Donc, la 
méthode proposée est moins influencée par l'augmentation du nombre de PD intégré. 
L ' algorithme de calcul proposé est présenté sur la figure 6.9 ci-dessous. 
Non 
A VpDk = - A VpDU _ 1l 
Îtl Vpo; (r )* z c 
tl V (r ) - -','0-" _ ___ _ 
pcc, - Il * (Z PD + Z c ) 
1 T 
; ,('1") = - J tl vpcc, (r + z- ) tl V PD' ( r )dr 
T 0 
Non 
Oui 
k=O (Initiale) 
Nombre de source n 
S = II V ( t) 
Oui 
tl V PD,( r ) = Ô VpD,(r ) = S 
:t Ô vpDi (1) * 2 c 
ÔV (r ) - ..:;'":!.'-----
pcc, - Il * (2 PI) + 2 c ) 
1 T 
; , (T) = - J ô v pcc; (r + nô v PDi (r) d r 
T 0 
'-------I~l çl ( " ) f çl , ( r ) 1+---...... 
i= 1 
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Figure 6.9. Algorithme de calcul proposé pour la détection de l' îlotage du système multi-
source 
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6.3.2 Validation de la méthode 
Afin de valider la méthode développée, nous avons simulé un système multi-source 
(de un à huit PDs) (figure 6.10) avec les signaux de perturbation programmable (S-
programmable) ajoutés à chaque onduleur (figure 6.11). 
r~ 
1--1 ,1--, - -1 ~ ._.: 
.. ..,<lu Cl.u.!\ 
Sl'rng .. mm_" $ 
Figure 6.10. Système de simulation multi-source avec S-programmable 
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,. ~ l '. ~ ~ ~ ~ \ ~ ~ ! ': \ __ \ IjilJ i 1\ Il ... j \ 1 \ 
-150 \, i.' \ Il Il! 1 
V J V . \ J 
-200 '----'---'----'--'-----'- -'-----'----'----'-----" 
0.4 0.42 O." 0.46 0.48 0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 0.6 -~. L.4 -'0c':-:.42:-::-':0 ... -'----:-0.':::-46 -'0c':-:.4B:---::':0.5:--::-0.5==-2 --=0-7:.54----=-'=0.5=-6 70.58=---=-0.6 
Temps (5) Temps (s) 
Figure 6.11. Forme d'onde de deux S-programmable opposés 
Les figures 6.1 2 et 6.13 montrent respectivement le coefficient de corrélation du 
système multi-source avec les nombres pair et impair de sources. Les résultats obtenus 
montrent clairement la différence des signaux entre le régime normal de fonctionnement et 
le régime de l'îlotage. 
c: 
0 
.. 
!'! 
.~ 
.. 
0 
tJ 
11> 
'C 
.... fI. S c: 
11> 
,:; 
0.6 :t: 
11> 
0 
u fiA 
Temps (s) 
Figure 6.12. Coefficient de corrélation du système multi-source avec le nombre pair de 
source 
c: 
o 
~ 
~ 
' q) 
... 
... 
o 
t.,) 
QI 
"0 
... 
c: 
QI 
'(3 
:= 
QI 
o 
U 
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1." r,---,-- -,---,--"""T""-"""T""-"""T""-"""T""---.---, 
O. t 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.1 0.8 0.9 
Temps (s) 
Figure 6.13. Coefficient de corrélation du système multi-source avec le nombre impair de 
source 
La figure 6.14 présente la comparaison du coefficient de corrélation en fonction du 
nombre de PD entre la méthode proposée avec S-programmable (colonne bleue) et la 
méthode avec S-aléatoire (colonne beige). 
6 
5 
4 
Coefficient de 3 
corrélation 
2 
o 
1 PD 2 PDs 3 PDs 4 PDs 5 PDs 6 PDs 7 PDs 8 PDs 
Nombre de PD 
1 [] Normal. Îlotage avec S-programmable [] Îlotage avec S-aléatoire 1 
Figure 6.14. Comparaison des méthodes 
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6.4 Conclusion 
La limite de la méthode de détection de l'îlotage basée sur la technique de corrélation et 
le signal de perturbation aléatoire (S-aléatoire) a été montrée au début du chapitre. Les 
résultats des études effectuées en fonction de la puissance de charge et du nombre de la PD 
connectée, montrent que cette méthode fonctionne bien avec le système mono-source. 
Cependant, son efficacité diminue avec l'augmentation du nombre de la PD connectée. La 
méthode est mise en défaut à partir d'un système de six PDs. 
Afin d'améliorer les performances de la méthode lorsqu'un nombre élevé de PDs sont 
connectées, nous avons développé une nouvelle méthode basée sur la technique de 
corrélation avec un signal de perturbation programmable (S-programmable). 
Une étude analytique ainsi qu'une modélisation de la méthode proposée ont été 
présentées. La méthode a été validée avec des systèmes de un à huit PDs. Les coefficients 
de corrélation obtenus par la méthode développée ont été également comparés avec ceux 
obtenus par la méthode du signal perturbé aléatoirement. Le coefficient de corrélation en 
régime de l'îlotage (colonne bleue de la figure 6.14) de la méthode de détection de l'îlotage 
proposée est moins influencé par l'augmentation du nombre de la PD intégrée. TI est 
toujours plus élevé que celui en régime normal (colonne verte). Tandis que, celui de la 
méthode de perturbation aléatoire (colonne beige) a diminué nettement lorsqu'on augmente 
le nombre de sources intégrées. L'amplitude du signal en régime normal (colonne verte) est 
plus importante que celle en régime de l 'îlotage (colonne beige) à partir du système de six 
PDs. 
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Chapitre 7 - Conclusions et recommandations 
La production décentralisée, sur la base des énergies renouvelables et d'unités de 
cogénération est de plus en plus développée à travers plusieurs pays dans le monde. La 
déréglementation et l'ouverture du marché de l'énergie, les évolutions technologiques et les 
politiques des états pour promouvoir les énergies renouvelables afin de réduire les 
émissions de CO2 ont considérablement encouragé ce type de production. 
Le réseau de distribution électrique représente le maillon du système de puissance où 
l'intégration de la production décentralisée est la plus attendue. Cependant, certaines études 
récentes montrent que l'interconnexion de productions décentralisées au réseau électrique 
peut créer de nombreux problèmes techniques car le réseau n'a pas été conçu pour 
accueillir ce type de production. Donc, il devient important d'évaluer les capacités 
d'accueil par le réseau de ces unités de production décentralisée. 
Dans ce contexte, nous avons présenté, dans cette thèse, les contributions scientifiques 
concernant le domaine de l'intégration des productions décentralisées au réseau de 
distribution électrique de type nord-américain. Nos études portent sur les deux régimes de 
fonctionnement du réseau: régime permanent et régime transitoire. 
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Les contributions de cette thèse comprennent: 
i) le développement d'une méthode de calcul d'écoulement de pUIssance, 
d'étude du déséquilibre de tension basée sur deux nouvelles techniques: une 
technique de réduction d'ordre de l'impédance du réseau et une technique 
d'identification du sens de la puissance; 
ii) la proposition d'une méthode de détection de l'îlotage d'un système multi-
source basée sur la technique de corrélation et le signal de perturbation 
programmable. 
Afin d'atteindre ces objectifs, nous avons réalisé les travaux suivants: 
Dans les deux premiers chapitres, nous avons, tout d'abord, fait une étude de l'état de 
l'art concernant les deux régimes de fonctionnement du réseau (régime permanent et 
régime transitoire) en intégrant les productions décentralisées. Ensuite, la problématique, 
les objectifs, la méthodologie de recherche et les contributions de la thèse ont été également 
exposés. 
Dans le chapitre 3 et le chapitre 4, nous avons traité le régime permanent de 
fonctionnement du réseau. Tout d'abord, nous avons établi un réseau d' application 
représentant le réseau de distribution électrique utilisé en Amérique du Nord. Ce réseau est 
triphasé, son neutre est distribué et mis à la terre régulièrement. Ce réseau d'application a 
été, ensuite, simulé avec des logiciels industriels (EMTP et ETAP). Les résultats 
d'écoulement de puissance obtenus par ces deux logiciels sont totalement cohérents, les 
différences sont faibles (l.78 (%) pour la tension et 2.15 (%) pour le courant). Enfin, une 
nouvelle méthode pour calculer l'écoulement de puissance et traiter les déséquilibres fut 
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proposée. Cette méthode est basée sur deux techniques: (i) technique de réduction de 
l'ordre d'impédance du réseau, (ii) technique d' identification du sens de la pUissance. 
L'étude analytique et la modélisation ont été aussi présentées. Les résultats obtenus par la 
méthode proposée sont cohérents avec ceux obtenus par les logiciels industriels (EMTP et 
ETAP). Les erreurs maximales du courant et de la tension sont respectivement de 1.21 (%) 
et 1.42 (%). La méthode proposée fut alors utili sée pour le traitement des déséquilibres du 
réseau triphasé électrique dus à l'intégration d'unités de PDs monophasées. Les études 
paramétriques en variant la puissance et la position des PDs ont été également effectuées. 
Les résultats montrent que l'amplitude et le taux de déséquilibre de la tension du réseau 
dépassent les limites autorisées lorsque la puissance des PDs intégrées atteint le 
pourcentage de 15 (%) de la puissance totale du réseau. 
Dans le chapitre 5 et le chapitre 6, un régime transitoire de fonctionnement du réseau a 
été considéré, c'est la détection de l'îlotage. Nous avons, tout d'abord présenté les 
méthodes de détection de l'îlotage existantes. Une des méthodes actives se basant sur la 
technique de corrélation et le signal de perturbation aléatoire (S-aléatoire) est expliquée 
analytiquement et modélisée. Ensuite, la limite de cette méthode avec l'augmentation du 
nombre de la PD connectée au réseau a été montrée. Enfin, une nouvelle méthode basée sur 
la technique de corrélation avec un signal de perturbation programmable (S-programmable) 
a été proposée. L'étude analytique ainsi que la modélisation de la méthode proposée ont été 
effectuées. Cette méthode a été validée également avec la méthode dans la littérature. 
Les résultats obtenus durant ce travail démontrent la pertinence de travaux de recherche 
et l'exactitude des méthodes proposées. Les objectifs fixés ont été atteints. 
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Pour les travaux dans le futur, nous recommandons de réaliser un système centralisé de 
commande (figure 7.1). 
Poste Sources 1 
I l 
Il 
1 1'" PD 
--'----+--!:::J-{cv 
IP 
/ 
./" 
./ 
Calcul du régime 
permanent + Calcul du régime transitoire 
1 1 
\ 
~--------T------_J 
t 
PD 
Centre de 
calcul 
Poste Sources 2 
Figure 7.1. Système centralisé de commande 
Ce système comprendrait un centre de calcul commun dans lequel serait implanté les 
algorithmes de calcul d'écoulement de puissance, de traitement du déséquilibre et de 
détection de l'îlotage proposés, les capteurs. Un signal serait envoyé au centre de calcul 
lorsqu'une nouvelle PD serait connectée au système. Le centre de calcul permettrait, tout 
d' abord, d' identifier le nombre de PDs connectées au réseau, ensuite, de calculer le régime 
permanent et transitoire du réseau et enfin de traiter les informations reçues, de renvoyer les 
signaux aux relais de déclenchement pour déconnecter les sources si nécessaire. De cette 
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façon, nous pourrons contrôler totalement l'état du réseau électrique afin d'optimiser la 
capacité d' intégration des sources de PDs et de minimiser les effets néfastes sur réseau. 
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Annexe B - Code source du programme de calcul 
d'écoulement de puissance et de traitement du 
déséquilibre 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Programmé pour ca.l.cu.1.él: 1. 1 écou.l.0lTIént de pu.i.ssance % 
% et traiter les déséquilibr0s 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
clear a.1..1. 
load Donnees 
a =cos(2*pi /3 )+s in (2*pi/3 ) *sqrt(-l ); 
Size_ Noeuds=size(N ); 
n_ Noeud = Si ze_ Noeuds (l , l ); %nombre de nOéuds 
Size_ Lignes=size (L) ; 
n_L igne= Size_Lignes(l , l ); %nombre de lignes 
f o r i=l:n_Noeud 
if N ( i , l )== O nSource =i ; end 
end 
~; l 11i t ial i sa t ion 
V_ noeuds = zeros(n_ Noeud , 3) ; 'itE:l1s1cns aux noeuds 
for i=l: n_ Noeud 
if N (i, l) ==2 
V_ noeuds(i , l ) =N(i , 2 ) ; 
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V_noeuds ( i , 3)=N (i , 4)*a ; 
else 
V_ noeuds(i , 1)=N(nSource , 2 ); 
V_ noeuds(i , 2 )=N(nSource,3) *a A 2 ; 
V_ noeuds (i, 3) =N( nSource , 4)*a ; 
end 
end 
~~Itérat~i.()n 
Nombre_I teratif=O; 
MaxMis=N(nSource , 2 ); 
whi le MaxMis > 0 . 0001 & Nombre Iteratif<200 'pour marquer toutes les 
.l..5.gncs 
zeros (n_Noeud , 6 ); !1:courants injectés aux nœuds 
zeros (n_ Ligne , 6 ); !tcourùnts sur liqnes 
sens=zeros(l , n_Ligne ); %initialisation d'orientation des courants 
nL_S=O ; %nombre de lignes marquees ,c sens 
%Calcul des courants 
wh i le nL_ S < n_Ligne %pour marquer toutes ~es lignes 
f o r i=l : n_Noeud 
if (i -= nSource) 
k=O ; 
f or j=l : n_L igne ipcur trouver les noeuds extrimités dans 
cha.que pa é; 
if ((sens(l , j)==O) & (L(j , l)==i 1 L(j , 2)==i)) 
k=k+l ; 
end 
end 
if (k==l) 
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f or j = l : n_L igne %pour trouver l ' orientation d~s 
courants 
if (( sens ( l , j ) ==O ) & (L (j , I ) ==i 1 L(j,2)==i)) 
I _ noeuds ( i , 1 ) =I_ noeuds (i , 1 ) +conj (N (i , 5) ) / conj (V_ noeuds (i , 1) ) ; '~ph ase a 
I _ noeuds (i, 2 ) =I_ noeuds (i , 2 ) +conj (N (i , 6) ) / conj (V_noeuds (i , 2 ) ); 'rphase D 
I _ noeuds(i , 3)=I_ noeuds (i , 3 ) +conj (N(i , 7 )) /conj(V_ noeuds(i , 3) ) ; %phase ç 
I _ lignes(j , I)=I_ noeuds(i , I) ; %phase a 
I _ lignes ( j , 3 ) =I_noeuds (i , 3) ; ~;phase c 
if (L(j , I )==i) 
I _ noeuds(L(j , 2) , I )=I_ noeuds(L(j , 2 ) , I)+I_ lignes(j , I) ; tphase a 
I _ noeuds(L(j , 2) , 2 )=I_ noeuds (L( j , 2 ) , 2 ) +I_ l i gnes(j , 2) ; %phase b 
I_noeuds (L (j , 2) , 3 ) =I_ noeuds (L ( j , 2 ) , 3 ) +I_ lignes (j , 3 ) ; :%phêise '.: 
sens(1 , j )=- I ; 
e nd 
if (L (j , 2) ==i ) 
I _ noeuds(L(j , I) , I )=I_ noeuds(L(j , I ) , I)+I_ lignes(j , I) ; %phas~ a 
I _ noeuds (L (j, 1 ) , 2 ) =I_ noeuds (L (j , 1 ) , 2) +I_ lignes (j , 2) ; %pha.se b 
I _ noeuds(L(j , I ) , 3 ) =I_ noeuds (L( j , I ) , 3 )+I_lignes (j , 3 ); tphase c 
sens(l , j )= I ; 
e nd 
end 
e nd 
e nd 
end 
e nd 
end 
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%Calcul d~s tensions 
N_ marques =zeros ( l , o_ Noeud ) ; 
MaxMis =- l ; %valeur initiale de Ma~nis 
whi l e o L_ S < o_ Ligoe %pour marquer toutes ~es lignes 
for i = l : o_ Noeud 
for j=l:o_ Ligoe 
if (( N_ marques (1 , i)==1 ) &(L( j , 1 ) ==i ) &(N_ marques (1 , L ( j , 2))==0)) 
if ( (L( j , 3 ) ==1 ) &(L ( j , 4) ==0 ) &( L( j , S ) == 0 )) %1igoe 
monophas~e -phase a 
MaxMis=max (MaxMi s , abs (V_ ooeuds (i , 1 ) -
L( j , 6 ) *I_ ligoes ( j , 1 ) -V_ ooeuds (L( j , 2 ) , 1 ))) ; 
V_ noeuds (L( j , 2 ) , 1 ) =V_ ooeuds(i , 1 )-
L ( j , 6 ) *I_ ligoes ( j , 1 ) ; 
eod 
if (( L ( j , 3 ) ==0 ) &(L( j , 4 ) ==1 ) &(L( j , S ) ==0 )) %1igne 
monophasee -phase b 
MaxMis=max (Ma xMis , abs (V_ noeuds (i , 2 ) -
L (j , 6 ) *I_ lignes (j , 2 ) -V_ ooeuds (L ( j , 2 ) , 2 ))) ; 
V_ no e uds (L( j , 2 ) , 2 ) =V_ noeuds(i , 2 ) - L(j , 6)*I_ lignes(j , 2) ; 
end 
if ((L( j , 3 )==0 ) &(L( j , 4) ==0 ) &(L ( j , S )==1 )) %1igne 
monophasée -phase c 
MaxMis=max(MaxMi s , abs (V_ noeuds(i , 3)-
L ( j , 6 ) *I_ ligoes(j , 3 )-V_ noeuds(L ( j , 2 ) , 3 ))) ; 
V_noeuds( L( j , 2 ) , 3 ) =V_noeuds ( i , 3 ) - L (j , 6 ) *I_lignes ( j , 3) ; 
end 
if ((L( j , 3 ) ==1 ) &(L( j , 4 ) ==1 ) &(L( j , S ) ==1 )) %ligne triphasée 
[I_ lignes ( j , 4 ) , I_lignes ( j , S ) , I _ lignes(j , 6 ) l=T_ ABC_ 120 ( I _ ligoes(j , 1 ) , I_lig 
nes(j , 2 ) , I _ lignes(j , 3 )) ; 
del_ V1 =L( j , 6 ) *I_ lignes ( j , 4 ) ; %direct 
del_V2=L(j , 7 )*I_lignes( j , 5) ; %inverse 
del_ VO=L(j , 8 )*I_ lignes(j , 6 ) ; %hornopolairEe 
MaxMis=max (Ma xMis,abs (V_ noeuds (i , l)-del_ Va-
V_noeuds (L ( j , 2) , 1 ) ) ) ; 
MaxMis=max (MaxMis , abs (V_ noeuds (i , 2 ) -del_ Vb-
V_ noeuds (L(j , 2 ) , 2 ))) ; 
MaxMis=max (MaxMi s , abs (V_ noeuds (i , 3 )-del_ Vc-
V_n oeuds (L ( j , 2) , 3) ) ) ; 
V_ noeuds (L(j , 2) , 1)=V_noeuds(i , 1 )-del_ Va ; 
V_ noeuds (L(j , 2 ) , 2 ) =V_ noe uds(i , 2 )-del_ Vb ; 
V_ noeuds(L(j , 2) , 3)=V_ noeuds(i , 3 ) -del_ Vc ; 
end 
N_ marques ( 1 , L(j , 2 ))=1 ; 
end 
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if ((N_rnarques (1 , i)==1) &(L(j , 2 )==i)&( N_ marques (1 , L( j , 1) ) ==0) ) 
if ((L( j , 3 )==1 ) &(L( j , 4)==0)&(L(j , 5 ) ==0 )) %.U .. qne 
monophaseEe -phase a 
MaxMis=max (Ma xMis , abs(V_noeuds(i , l)-
L(j , 6)*I_ ligne s (j , 1)-V_ n oeuds (L ( j , 1) , 1 ))) ; 
V_ noeuds (L ( j , l) , l ) =V_ noeuds(i , l )-
L(j , 6 )* I _ lignes ( j , 1 ) ; 
end 
if ((L(j , 3 ) ==0 )&( L (j , 4)==1)&(L(j , 5)==0)) % 
monaphas~e -phase b 
MaxMis=max (MaxMis , abs(V_ noeuds(i , 2 )-
L (j, 6 ) * I _ lignes ( j , 2 ) - V_ noeuds (L ( j , 1 ) , 2 ) ) ) ; 
V_ n oeuds (L(j , 1) , 2)=V_ noeuds(i , 2 ) - L(j , 6 ) *I_ lignes(j , 2) ; 
end 
if ((L(j , 3 ) ==0 ) &(L (j , 4)== 0 ) &(L( j , 5)==1 )) Uigne 
manophas~e -phase c 
MaxMis =max (MaxMis , abs (V_ noeuds(i , 3 )-
L (j , 6 ) *I_ lignes ( j , 3 ) -V_noeuds (L (j , 1 ), 3 )) ) ; 
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V_n oeuds (L( j , 1 ), 3 )=V_n oeuds ( i , 3 )- L( j , 6)*I_ lignes ( j , 3) ; 
end 
if ((L (j , 3 ) ==1 ) &(L( j , 4) ==1 ) &( L( j , 5) ==1) ) %ligne triphasée 
[I_ lignes(j , 4 ), I _ lignes(j , 5 ), I _ lignes(j , 6 ) ]=T_ ABC_ 120 ( I _ lignes(j , l) , I _ lig 
nes (j , 2 ) , I _ lignes (j , 3 ) ) ; 
end 
end 
del_Vl=L( j , 6 ) *I_lignes ( j ,4); ~direct 
del_V2=L( j , 7 ) *I_lignes (j, 5 ); ~inver3e 
MaxMis=max (MaxMis , abs(V_ noeuds ( i , l ) -del_ Va-
V_noeuds (L (j , 2 ) , 1 ) ) ) ; 
MaxMis=max (MaxMis , abs (V_ noeuds (i , 2 )-del_ Vb-
V_noeuds (L (j , 2 ) , 2 ) ) ) ; 
MaxMis=max (MaxMis , abs (V_ noeuds (i , 3 ) -del_ Vc -
V_ noeuds (L ( j , 2 ) , 3 ) ) ) ; 
V_ noeuds (L ( j , l ), l)=V_ noeuds(i , l)-del_Va ; 
V_ noeuds (L ( j , 1 ), 2)=V_ noeuds(i , 2)-del_ Vb ; 
V_ noeuds( L (j , 1) , 3 ) =V_ noeuds(i , 3)-del_Vc i 
end 
N_ marques ( l ,L( j , l )) =l ; 
end 
end 
Nombre_Iteratif=Nombre_ Iteratif+l i 
end 
MaxMis 
Nombre Iteratif 
I=abs(I_ lignes( :, 1:3)) 
for i=l : n_Noeud 
Noeud_ 3phase=O ; 
for j=l :n_Ligne 
if 
( ( (L (j, 1) ==i) 1 (L (j, 2) ==i) ) & (L (j, 3) ==1) & (L (j, 4) == 1) & (L ( j , 5) ==1) ) 
Noeud_ 3phase=1 ; 
end 
end 
if (Noeud_ 3phase==O) 
for j=l : n_L igne 
if (( L (j, 1) ==i) 1 (L (j, 2) ==i) ) 
V_ noeuds(i,1)=V_ noeuds(i , 1 )*L(j,3); 
V_ noeuds(i , 2)=V_ noeuds(i , 2)* L( j , 4); 
V_noeuds(i , 3)=V_ noeuds(i , 3)*L(j,S) ; 
end 
end 
end 
end 
V=[abs(V_ noeuds) , angle(V_ noeuds)*180/pil 
%C a lu l d u p our c e n t age dé 
'Les composantes direct , inverse du courant et le rapp ort entre invert, 
direct dans les lignes triphasées ' 
for j=l:n_Ligne 
if ((L(j,3)==1)&(L(j,4)==1)&(L(j,S)==1 )) %ligne triphasée 
148 
[I_ lignes (j,4),I_lignes (j,S),I_lignes (j,6) l=T_ ABC_ 120 (I_lignes(j , 1 ),I_l ig 
nes (j, 2) , I_lignes(j , 3 )); 
I_lignes(j , 6)=abs(I_ lignes(j , S) ) /abs (I_lignes(j,4)) ; %rappor t 
inv/dir 
ligne= j 
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end 
end 
'Les composants direc t , inverse de la tension et le rappo:-t entr e invert , 
direct aux noeuds triphasés ' 
for i=l:n_ Noeud 
Noeud_ 3phase=O ; 
for j=l : n_ Ligne 
if ( ( (L (j, 1) ==i) 1 (L (j, 2 ) ==i) ) & (L ( j , 3 ) ==1) & (L (j, 4 ) ==1) & (L (j, 5) ==1) ) 
Noeud_ 3phase=1 ; 
end 
end 
if (Noeud_ 3phase==1) 
[Vn1 , Vn2 , VnOl=T_ ABC_ 120 (V_ noeuds(i , 1 ), V_n oeuds ( i , 2 ), V_ noeuds ( i ,3)); 
rap=abs(Vn2)/abs (Vn1 ); 
noeud=i 
end 
end 
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Annexe C- Données du réseau d'application 
Tableau C-1. Données des lignes 
Lignes Départ Arrivé A B C Z_directe (fi) Z_inverse (fi) Z_homopolaire (fi) 
1 0 1 1 1 1 1.12+ 3.65li 1.12 + 3.651i 3.982 + 12.029i 
2 1 2 1 1 1 0.035 + 0.041i 0.035 + 0.041 i 0.164 + 0.047i 
3 2 18 1 0 0 0.0861 + 0.012i 0.0861 + 0.012i 0.0861 + 0.012i 
4 18 19 1 0 0 0.1008 + 0.014i 0.1008 + 0.014i 0.1 008 + 0.014i 
5 19 20 1 0 0 0.134 + 0.019i 0,134 + 0,019i 0,134 + 0,019i 
6 20 21 1 0 0 0.123 + 0.018i 0.123 + 0.018i 0.123 + 0.018i 
7 21 22 1 0 0 0.1008 + 0.014i 0.1008 + 0.014i 0.1008 + 0.014i 
8 22 23 1 0 0 0.072 + O.OIOi 0.072 + O.OlOi 0.072 + O.OlOi 
9 23 24 1 0 0 0.141 + 0.021i 0.141 + 0.021i 0.141 + 0.021i 
10 24 25 1 0 0 0.086 + 0.012i 0.086 + 0.012i 0.086 + 0.0 12i 
11 2 17 0 1 0 0.092 + O.013i 0.092 + 0.013i 0.092 + O.013i 
12 1 3 0 1 0 0.425 + 0.063i 0.425 + 0.063i 0.425 + 0.063i 
13 3 4 0 1 0 0.094 + 0.014i 0.094 + 0.014i 0.094 + 0.014i 
14 4 5 0 1 0 0.139 + 0.02i 0.139 + 0.02i 0.139 + 0.02i 
15 1 6 0 0 1 0.085 + 0.012i 0.085 + 0.012i 0.085 + 0.012i 
16 6 7 0 0 1 0.092 + 0.013i 0.092 + O.013i 0.092 + O.013i 
17 7 8 0 0 1 0.087 + 0.012i 0.087 + 0.012i 0.087 + 0.012i 
18 8 9 0 0 1 0.078 + 0.011i 0.078 + O.Olli 0.078 + O.Olli 
19 9 10 0 0 1 0.089 + 0.013i 0.089 + O.013i 0.089 + O.013i 
20 10 Il 0 0 1 0.212 + 0.031i 0.212 +0.03li 0.212 + 0.031i 
21 Il 12 0 0 1 0.165 + 0.024i 0.165 + 0.024i 0.165 + 0.024i 
22 9 13 0 0 1 0.181 + 0.026i 0.181 + 0.026i 0.181 +0.026i 
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23 13 14 0 0 1 0.257 + 0.038i 0.257 + 0.038i 0.257 + 0.038i 
24 14 15 0 0 1 0.231 + 0.034i 0.231 + 0.034i 0.231 + 0.034i 
25 15 16 0 0 1 0.098 + 0.014i 0.098 + 0.014i 0.098 + 0.014i 
Tableau C-2. Données des charges et PDs à Il nœuds 
Noeuds Ident V_A (V) V_B (V) V_C (V) S_A (VA) S_B (VA) S_C (VA) 
0 0 18779 18779 18779 4ge6 + 9.8e6i 4ge6 + 9.8e6i 4ge6 + 9.8e6i 
1 1 18779 18779 18779 0 0 0 
2 1 18779 18779 18779 0 0 0 
3 1 0 18779 0 750 - 2831i 
4 1 0 18779 0 24500 + 4975i 
5 1 0 18779 0 750 - 2831i 
6 1 0 0 18779 24500 + 4975i 
7 1 0 0 18779 24500 + 4975i 
8 1 0 0 18779 24500 + 4975i 
9 1 0 0 18779 750- 2831i 
10 1 0 0 18779 24500 + 4975i 
Il 1 0 0 18779 24500 + 4975i 
12 1 0 0 18779 750 - 2831i 
13 1 0 0 18779 24500 + 4975i 
14 1 0 0 18779 24500 + 4975i 
15 1 0 0 18779 24500 + 4975i 
16 1 0 0 18779 750 - 2831 i 
17 1 0 18779 0 750 - 2831i 
18 1 18779 0 0 24500 + 4975i 
19 1 18779 0 0 750- 283 1i 
20 1 18779 0 0 24500 + 4975i 
21 1 18779 0 0 750- 283 1i 
22 1 18779 0 0 24500 + 4975i 
23 1 18779 0 0 750-2831i 
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24 1 18779 0 0 750 - 2831i 
25 1 18779 0 0 750-2831i 
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Annexe D- Résultats d'écoulement de puissance obtenus 
par la simulation EMTP 
Nous présentons, dans cette annexe, les résultats des courants circulant dans les lignes 
de chaque phase du réseau d' application. Ces résultats sont obtenus par la simulation avec 
le logiciel EMTP. 
30,-----,----,----,-----,----,----,-----,----,----,----, 
[A] 
20 
10 
-20 
-30~----r_--_+----~----r_--_+----~----r_--_T----~--~ 
o 10 20 30 40 [ms] 50 
(f île FDRTlON01-02.pI4 ; x -var 1) c :X0005A-XX0689 c :XX0705-XX0533 c :XX0731· XX0529 
c:XX0733-XX0525 c :XX0735·XX0521 c:XX0599-XX0517 c:XX0737-XX0513 
Figure D. 1. Courants circulant dans les lignes de phase A du réseau d'application 
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c :XXO 1 03- XX064 7 
30 40 [ms] 50 
c:X0001 B-XX0427 c :XX0093-XX0435 
Figure D. 2. Courants circulant dans les lignes de phase B du réseau d'application 
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[A] i 
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10 
o 
-10 
-20 
-30 
-404-----+-----~----~--~-----+-----+----~----~----+---~ 
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(f ile FDRTION01 -02.pI4 ; x-var 1) c:X0001C-XX0493 c :XX0131-XX0461 c:XX0137-XX0437 
c:XXO 141-XX04ô9 c :XX0145-XX0637 c :XXQ595- XX0591 c :XX05H9-XX0601 
Figure D. 3. Courants circulant dans les lignes (L15-L21) de phase C du réseau 
d'application 
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12 
[A) 
8 
4 
0 
-4 
-8 
-12 
0 10 20 30 40 [ms ) 50 
(f ile FDRIDN01 -02.pI4; x-var tl c:XX0145-XX0639 c:XX0278-XX0643 c:XX0284-XX0463 
c :XX0288- XX0651 
Figure D. 4. Courants circulant dans les lignes (L22-L25) de phase C du réseau 
d'application 
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Annexe E- Méthode de détection de l'îlotage basée sur la 
variation de la puissance et le coefficient de corrélation 
[25] 
Non 
Zéro-crossing 
Fréquence : l'i1;k;Corré lation: 
Oui 
Non 
ontr e e pUissance : 
(J =a ('Ul(Q .. y IP .. ~ ) P .... = l pu;Q .. " = O.05 sgn(V, )pu 
Oui 
ôOJ > 1 % 
Oui 
Non 
Tl otage confirmé 
Figure E. 1. Algorithme de la méthode de détection de l'îlotage basée sur la variation de la 
puissance et le coefficient de corrélation 
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Annexe F - Schémas de raccordement et de protection des 
installations de production décentralisée au réseau 
Hydro-Québec (norme de Hydro-Québec) 
Hydro-Québec l @ l Branchemenl aé"en d 'Hydro-Ooébec 
---------------------------
POInt de raccordement r t Branchement du producteur 
Producteur privé 1 Système pour la protection 
* 
N~e : ~ l 'utilisation des fusibles doit etre 
approuvée par Hydra-Québec 
(voir article 7. 8) 
r-' 
1 
1 
i 
i 
i 
1 
du réseau d'Hydro-Québec 
Req.n; c:l8nsctw:anr. ~ 
! 
1 
'-'-'-'-'-'-', ~ 
I_._ ._ . _ ._ . _._ ._.~ @ _ ... .. 
Mesurage 
d'Hydra-Québec 
Primaire ou :;econdaire 
~~=~ 
"(.ou6 
Requis lorsque des 
fusibles sont utilisées 
Services auxiliaires 
Régulateur de vitesse 
hors-circuit 
~~ reQ..ise Régulateur de tension requis 
D """, . ~, 
.!,. 
Schéma 1 
Figure F. 1. Branchement aérien-aérien avec la puissance de PD < 5 MW 
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Hydro-Québec l @ l O",oh.m.,' "';0' d'H,d.o-O,'_ 
Point de raccordement ( 
Producteur privé f -------&l -•• :Oh.m ... ~, p.ad,,,,,,, - - - - - - - -
Mesurage 
d'Hydra-Québec 
--;.:.:; -
Système pour la protection 
du réseau d'Hydro-Québec 
------------------------------, 
Protec1ions contre l'îlotage ' 
Protections contre les 
défauts d'Hydro-Ouébec 
52 - t;;;\-, J. 
, 
1 
, 
"J- Req...is Œrts certains cas ~ 
<-----.--<>----i----------------, ~ ! 
lorsque requis L __  ____ J 
Services auxiliaires 
Schéma 2 
Irrpèdanoe 
Régulateur de vitesse 
hors -circuit 
Régulateur de tension requis 
Figure F. 2_ Branchement aérien-aérien avec la puissance de PD > 5 MW 
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Hydro-Ouébec 1 61 l ."ooh.m,o' '0';'0 d ' "yd,o-Q",beo 
~ Point de raccordement r- __ _ 
Producteur privé f --------~ .--J~ - - -
@ 
r--
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Branchement du producteur 
Système pour la protection 
du réseau d'Hydro-Québec 
---- ------ ---------------------1 
Protect ions contre l 'îlotage 1 
Protect ions contre les 
défauts d 'Hydro-Québec 
, ... , 
• • 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ReqLis Dans cenar,s cas i 
,.- _.- - - - - _. - - - - - - - - » 1 (02) : l , 
Mesurage 
d'Hydro-Québec 
Primaire ou secondaire 
@ Lorsque requis 
r~
~ou6 
.. . " - '- " -
' . , 
!_. - - - - - - _._ .- _ .- - - - - » . , 
, : . --- ~ ' : 
Schéma 3 
._---- -- -- -- ---_.-..1 
Figure F. 3. Branchement aérien-souterrain avec la puissance de PD < 5 MW 
Cabinet de sectionnement, 
chambre de sectionnement ou 
puits d'accès pour cabine de sectionnement III 
accessible en tout temps 
Hyd,o-Québec 1 /;) . Y 
~ Point de raccordement 
Branchement d'Hydro-Québec 
1-------- --------------Il Producteur privé Branchement du producteur 
n [!) 
Système pour la protection 
du réseau d'Hydro-Ouébec 
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-------------------------------1 
Protections contre l'îlotage 1 
Protections contre les 
défauts d'Hydro-Québec 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 -- - - _ . - . - - - -- - - - - - "'" : 
Mesurage 
d'Hydro-Québec 
Primaire ou secondaire 
'foouû 
!- - "- - ' - - _ . ~ -- - - _ .- _. - - - >- " 
.. . . . .. .. ~ . 
Schéma 4 
, , , 
R eqjs dans certans cas 1 
1 fJ8 1 l ________________ J 
Lorsque requis 
Figure F, 4, Branchement souterrain-souterrain avec la puissance de PD < 5 MW 
Annexe G- Informations techniques à transmettre à 
Hydro-Québec lors de l'installation d'une production 
décentralisée [48] 
1. Date de mise en service prévue 
2. Schéma de localisation des équipements de production 
3. Informations générales sur les équipements de production 
Type d'alternateur: synchrone ou à induction 
Nombre d'unités 
Caractéristiques des alternateurs synchrones: 
• puissance et tension nominales, 
• facteur de puissance nominal, 
• réactances Xd, X'd, X"d, X'q, X"q, X2, Xo, 
• résistance d'armature par phase, 
• constante d'inertie H (pour chaque groupe), 
• constante de temps T'd, T'd. 
Caractéristiques des alternateurs asynchrones: 
• puissance et tension nominales, 
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• facteur de puissance à 100 %, 75 % et 50 % de la puissance nominale, 
• impédances Xs, Rs, Xr, 
• réactance de magnétisation Xm, 
• réactances X"d, XO, 
• constante d'inertie H (pour chaque groupe), 
• constante de temps T"d. 
4. Mode d'exploitation des équipements de production 
5. Transformateurs 
• puissance et tension nominales, 
• impédances de séquence directe et homopolaire, 
• résistance des enroulements. 
6. Profil annuel de production envisagé 
Valeurs mensuelles moyennes pour une année type. 
7. Schéma unifilaire de l'installation envisagée 
Un schéma de principe comprenant l'indication du couplage pour les transformateurs de 
puissance, si disponible, est requis. 
8. Schéma de commande et de protection 
Un schéma de commande et de protection est recommandé. 
Annexe H- Contenu des études de protection des 
producteurs privés [48] 
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Le producteur privé doit remettre à Hydro-Québec une étude de protection 
contenant les informations spécifiées dans la présente annexe. Ainsi, Hydro-Québec sera en 
mesure de déterminer, dans les meilleurs délais, si les systèmes de protection installés à la 
centrale satisfont aux besoins de protection de son réseau. 
Section 1: Introduction 
• Brève description du site, du projet et du réseau d'Hydro-Québec; 
• Particularités du projet (protection supplémentaire, consigne quelconque, etc.); 
• Développements futurs (puissance additionnelle). 
Section 2: Caractéristiques des installations et du réseau d'Hydro-Québec 
• Schéma unifilaire des installations de la centrale; 
• Caractéristiques électriques des transformateurs, des équipements de production et 
des systèmes de protection . 
./ Alternateurs 
.,/ Transformateurs 
./ Disjoncteurs (particulièrement le disjoncteur principal) 
./ Inductance ou résistance de MALT 
./ Relais de protection 
./ Transformateurs d'instrumentation pour la protection 
./ Système d'excitation 
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Une copie des caractéristiques principales provenant du manuel ou des spécifications 
techniques du manufacturier est souhaitable (sauf pour les relais homologués par Hydro-
Québec). 
• Caractéristiques mécaniques des groupes 
./ Constantes d'inertie des turbines et des alternateurs en kg.m2 ou MW.s/MVA 
• Caractéristiques du réseau d'Hydro-Québec 
./ Schéma unifilaire de la ligne (avec caractéristiques des conducteurs) 
./ Schéma unifilaire du poste 
./ Courbes de réglages des systèmes de protection d'Hydro-Québec et leurs 
séquences d'opération 
./ Niveaux de court-circuit monophasé et triphasé à la barre du poste d'Hydro-
Québec 
./ Tout renseignement pertinent pour l'étude 
Section 3: Calcul et analyse des défauts 
• Évaluation de l'impédance de MALT 
• Calcul des défauts 3 0,0 - T : 
./ À la barre primaire de la centrale 
./ À la barre secondaire de la centrale 
./ À la barre du poste d'Hydro-Québec 
./ Dans un embranchement monophasé près de la centrale 
./ Au point le plus éloigné de la centrale sur la ligne 
./ En aval du disjoncteur en réseau (si existant) 
Les calculs de défauts doivent être effectués en considérant: 
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• la contribution d'Hydro-Québec et de la centrale (avec exploitation maximale et 
minimale des équipements de production) 
• la contribution de la centrale seule 
Les résultats doivent être présentés sous la forme d'un tableau. Il n'est pas requis de fournir 
le détail des calculs. 
• Vérification de la coordination des fusibles avec les réglages proposés 
Section 4: Réglages des relais et courbes de coordination 
• Tableau présentant les réglages proposés des relais de protection pour la protection 
du réseau d' Hydro-Québec ainsi que le temps d'opération de ces relais pour les 
défauts à étudier 
• Courbes de coordination des protections 
• Schémas de commande (ou de logique) et de protection 
Annexe 1: Prévisions mensuelles de production (en puissance) 
Annexe 2: Calcul du papillotement au point de raccordement (si requis) 
Annexe 3: Réglages des protections des alternateurs et des transformateurs 
